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Asvar Área de acero de la varilla  
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Astemp Área de acero por temperatura 
Asreq Área de acero requerido 
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At Área tributaria 
Az Área de zapata 
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qu Capacidad de carga última 
P Carga axial 
Cs Carga de sismo 
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CMU Carga muerta última 
CU Carga última 
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Ny Factor de flujo debido al peso del suelo 
FH Factor de flujo instantáneo 
Fn Fuerza de techo o cúspide 
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Fy Límite de fluencia del acero 
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ACI Instituto Americano del Concreto. 
 
Aguas residuales Desperdicios sólidos y líquidos transportados por las 
aguas provenientes de las viviendas, 
establecimientos, comerciales e industrias. 
 
Alcantarillado Sistema formado por tuberías o conductos 
generalmente cerrados que no trabajan a presión y 
conducen aguas residuales. 
 
Análisis estructural Proceso para determinar los esfuerzos internos, 
deformaciones y tensiones que actúan sobre una 
estructura resistente.  
 
Área de acero mínimo Cantidad de acero determinada por la sección y 
límite de fluencia. 
 
Carga muerta Peso constante soportado por un elemento 
estructural durante la vida útil, además del peso 
propio del elemento. 
 
Carga viva Peso variable dado por el uso de la estructura, 
soportado por el elemento. 
 
Caudal Volumen de agua por unidad de tiempo. 
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Cimiento corrido Estructura que sirve de apoyo para muros, transmite 
las cargas de los elementos que soporta al suelo y la 
zapata. 
 
Cocode Comité Comunitario de Desarrollo. 
 
Colector Sistema conformado por un conjunto de tuberías, 
pozos de visita, obras y accesorios, utilizado para la 
conducción de aguas residuales o pluviales al lugar 
de disposición. 
 
Columna Elemento estructural que soporta cargas axiales. 
 
Conred Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres-Guatemala. 
 
Cota de terreno Altura de un punto del terreno, haciendo referencia a 
un nivel determinado, banco de marca o nivel del 
mar. 
 
Cota invert Cota de la parte inferior del diámetro interno de la 
tubería instalada. 
 
Desfogue  Salida de las aguas residuales en determinado punto 
de descarga. 
 




Estribo Refuerzo empleado para resistir esfuerzos de 
cortante y de torsión en un elemento estructural. 
 
Excentricidad Diferencia entre el centro de masa y el centro de 
rigidez. 
 
Fluencia Capacidad del acero de resistir esfuerzos debido a 
cargas de tensión o compresión, presentando 
deformaciones uniformes para luego regresar al 
estado original al cesar la aplicación de cargas. 
 
Infom Instituto de Fomento Municipal. 
 
Latitud Distancia determinada por el arco del meridiano 
desde un lugar hasta el ecuador. 
 
Método Kani Método numérico de análisis estructural desarrollado 
por el Dr. G. Kani. 
 
MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social-
Guatemala. 
 
Momento Esfuerzo debido a la aplicación de una fuerza a cierta 







Normas NRD-2 Normas de reducción de desastres número dos: 
constituyen el conjunto de medidas y acciones que 
deben ser implementadas en las edificaciones e 
instalaciones de uso público. 
 
Perfil Visualización en plano de la superficie de la tierra, 
según la altitud y altura, referidas a un banco de 
marca. 
 
Periodo de diseño Tiempo durante el cual el proyecto diseñado prestará 
un servicio satisfactorio. 
 
Predimensionar Estimar las medidas de los elementos que componen 
una estructura. 
 
PVC Material a base de cloruro de polivinilo. 
 
Rigidez Capacidad de un elemento estructural para soportar 
esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones y/o 
desplazamientos. 
 
SEAOC Structural Engineers Association of California, 
(Asociación de Ingenieros Estructurales de 
California). 
 
Solera Elemento estructural horizontal, sirve para darle 
mayor resistencia a un muro, además de resistir los 




Tirante Altura de cualquier fluido que es transportado dentro 
de una tubería. 
 
Viga Elemento estructural horizontal usado principalmente 
para soportar cargas. 
 
Zapata Elemento estructural que tiene por objeto transmitir la 
carga al subsuelo a una presión adecuada a las 


































Como parte del Ejercicio Profesional Supervisado de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se brinda apoyo a 
los municipios del país, con el objetivo de coadyuvar al desarrollo y 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, por lo que se 
presentan dos propuestas de diseño referentes al tema de salud y saneamiento. 
 
El presente trabajo de graduación fue elaborado como una contribución 
hacia los pobladores del municipio de San Lucas Sacatepéquez, 
específicamente la aldea Choacorral y el caserío San José. Consta de dos 
capítulos, el primero hace referencia a la monografía y condiciones actuales del 
municipio, se analiza de manera objetiva las necesidades de la comunidad, en 
el segundo se desarrollan los procedimientos, parámetros de diseño, 
presupuesto y las especificaciones técnicas para los proyectos que se 
seleccionaron en beneficio de la población. 
 
En la aldea Choacorral se propone el diseño de un edificio de dos niveles 
para el centro de salud, con condiciones adecuadas para atención de los 
usuarios; en el caserío San José se presenta la propuesta del diseño del 
alcantarillado sanitario, con el propósito de eliminar el riesgo por contaminación 

















  Diseñar la edificación de dos niveles para el centro de salud de la aldea 
Choacorral y el sistema de alcantarillado sanitario para el caserío San José, 




1. Realizar una investigación de carácter monográfico, además de un 
diagnóstico de las necesidades de servicios básicos y de infraestructura 
de la aldea Choacorral y del caserío San José. 
 
2. Capacitar a los miembros del Cocode del caserío San José, sobre 
aspectos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado 
sanitario. 
 
3. Coadyuvar en la propuesta de solución para la problemática de la salud 
en la aldea Choacorral. 
 
4. Desarrollar una investigación referente a los requerimientos 














San Lucas Sacatepéquez es un municipio en constante desarrollo, está 
ubicado en el departamento de Sacatepéquez en la región central de la 
República de Guatemala, a 29,5 km de la ciudad capital de Guatemala, por la 
carretera Interamericana (CA-1). Tiene una extensión territorial de 24,5 km², 
colinda al norte con el municipio de Santiago Sacatepéquez y Mixco, al este con 
el municipio de Mixco, al sur con el municipio de Santa Lucia Milpas Altas y Villa 
Nueva y al oeste con el municipio de San Bartolomé Milpas Altas y Antigua 
Guatemala, pertenece al complejo montañoso del altiplano central, prevalece el 
clima frio y cuenta con una población aproximada de 25 198 habitantes. 
 
En la aldea Choacorral se realiza la propuesta del diseño de un edificio de 
dos niveles que servirá como centro de salud con un área de construcción de 
243,60 m², conformado por un sistema de marcos dúctiles con nodos rígidos, 
losa de concreto reforzado, módulo de gradas, instalaciones hidráulicas y 
eléctricas, aportando una estructura segura y cómoda para un servicio de salud 
adecuado. 
 
En el caserío San José se realiza la propuesta del diseño de un 
alcantarillado sanitario, que cuenta con un colector principal de 811,88 m de 
longitud, ramales de 697,57 m, 33 pozos de visita y 232 acometidas 
domiciliares, con tubería PVC Norma ASTM D-3034, que beneficiará a 4 274 






















1.1. Monografía de aldea Choacorral y caserío San José del municipio 
de San Lucas Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez  
 
 Se resaltan los aspectos importantes conocidos del municipio de San 




La aldea Choacorral y el caserío San José pertenecen al municipio de San 
Lucas Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez. Este municipio tiene 
una extensión territorial de 24,50 km²; la fiesta titular del patrono del municipio 
de San Lucas, se celebra por lo general del 17 al 19 de octubre. El día principal 
es el 18 de octubre, en que la iglesia conmemora a San Lucas Evangelista. 
 
1.1.1.1. Ubicación y localización 
 
Se encuentra localizado en la región V o central de Guatemala, ubicado en 










Tabla I. Coordenadas geográficas 
 
 
Fuente: Google Earth. http://sanlucassacatepequez.com. Consulta: 25 de noviembre de 2014. 
 
1.1.1.2. Límites y colindancias 
 
Colinda al norte con el municipio de Santiago Sacatepéquez del 
departamento de Sacatepéquez y el municipio de Mixco del departamento de 
Guatemala; al sur con el municipio de Santa Lucia Milpas Altas del 
departamento de Sacatepéquez y el municipio de Villa Nueva del departamento 
de Guatemala; al este con el municipio de Mixco del departamento de 
Guatemala; al oeste con el municipio de San Bartolomé Milpas Altas del 















14° 36’ 29” Lat. norte,  
90° 39’ 32” Long. oeste 
X 749 669,37 m 
Y 1 616 616,36 m 
Caserío San José 14° 36’ 08” Lat. norte, 
90° 39’ 33” Long. oeste 
X 752 161,36 m 
Y 1 615 632,69 m 
Aldea Choacorral 14° 35’ 27” Lat. norte, 
90° 38’ 30” Long. oeste 
X 754 069,23 m 
Y 1 614 393,28 m 








Fuente: SEGEPLAN. Plan de desarrollo de San Lucas Sacatepéquez 2014. 
  
1.1.1.3.  Topografía 
 
La topografía es irregular, ya que pertenece al complejo montañoso del 
altiplano central. Las altitudes oscilan entre 2 000 y 2 200 metros sobre el nivel 
del mar. La cobertura vegetal es superior al 60 % de su extensión territorial. 
 
Entre los accidentes geográficos del municipio se encuentran: 16 cerros, 6 







Alonzo, Bella Vista, Buena Vista, Cruz Grande, Chilayón, Chimot, Chinaj, 
El Ahorcado, El Astillero, Faldas de San Antonio, La Bandera, La Embaulada, 








Chilayón, Chipablo, Chique, El Astillero, El Perol, La Ciénaga, La 








La estación climatológica ubicada en San Lucas Sacatepéquez se llama la 
Suiza Contenta, de la cual se obtienen: 
 
Tabla II.  Parámetros climáticos 
 
Temperatura máxima en °C 22,90 
Temperatura minima en °C 9,40 
Temperatura máxima absoluta en °C 29,00 
Temperatura minima absoluta en °C 2,00 
Precipitación en mm 1 406,50 
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Continuación de la tabla II. 
 
Humedad relativa en % 76,00 
Evaporación en mm 3,50 
Velocidad del viento en km/h 10,20 
Dirección del viento NE 
Presión atmosférica en mmHG 640,40 
 




Este municipio es de fácil acceso desde la ciudad capital de Guatemala, 
por ello cuenta con gran variedad de servicios para los habitantes del municipio 
y visitantes; los cuales se indican a continuación: 
 
Tabla III.  Servicios en San Lucas Sacatepéquez 
 
 Agua potable  Energía eléctrica 
 Restaurantes  Iglesia católica  
 Centros de salud  Centros educativos públicos y privados 
 Mercados  Centros recreacionales 
 Sistema bancario  Bomberos voluntarios 
 Policía nacional civil  Centros para el adulto mayor 
 Centros comerciales  Centros de servicio automotriz 
 Gasolineras  Industrias 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
1.1.1.6.  Transporte 
 
La principal vía de acceso al municipio es por la carretera CA-1  ruta 
nacional 1, que va desde la capital al oeste; aproximadamente 15 km de 
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recorrido desde el entronque de la cabecera municipal de Mixco. El municipio 
cuenta con caminos rurales adoquinados y pavimentados que conectan 
caseríos, casco urbano y otros municipios entre sí. 
 
1.1.2.   Aspectos sociales 
 
Son características que comprenden demografía, religión, educación del 




El municipio de San Lucas Sacatepéquez cuenta con 25 198 habitantes de 
los cuales 12 339 (48,97 %) son hombres y 12 859 (51,03 %) son mujeres. Con 
un porcentaje de crecimiento poblacional de 3,81 % por año. 
 
Tabla IV.   Porcentaje poblacional según edad 
 
% Poblacional Edad Sexo 
2,60  
 
menor de 1 años 
 
48,48 % hombres 





50,27 % hombres 





52,98 % hombres 





53,08 % hombres 





48,15 % hombres 





50,52 % hombres 










49,61 % hombres 
50,39 % mujeres 
4,17 
 
60 años y más 
 
46,22 % hombres 
53,78 % mujeres 
 




La mayor parte de la población en San Lucas Sacatepéquez profesa la 
religión católica, el principal templo de esta religión es la parroquia de San 
Lucas Evangelista; también se practican otras religiones como la evangélica, 




El 87,81 % de la población es alfabeta; de este porcentaje, el 1,41 % ha 
recibido educación preprimaria, el 55,88 % educación primaria, el 14,63 % 
educación media, el 15,66 % educación a nivel diversificado y el 12,42 % 
educación superior; mientras que el 12,19 % es población analfabeta. 
 
1.1.3. Diagnóstico de necesidades de infraestructura y 
servicios básicos de la aldea Choacorral y del caserío 
San José 
 
Se realiza para conocer más a fondo las necesidades básicas que existen 
para la población del municipio, se evalúa por medio de encuestas y datos de 
proyectos previos de la municipalidad. 
8 
 
1.1.3.1. Descripción de las necesidades 
 
Toda población en busca de desarrollo debe cubrir en su totalidad las 
necesidades básicas; dentro de las más importantes para satisfacer son: 
 
   Agua potable 
 
El municipio cuenta con servicio de agua potable suministrado por redes 
de distribución que abarcan el 90 % de la población, el otro 10 % se abastece 
por medio de pozos mecánicos propios.  
 
   Alumbrado público y energía eléctrica domiciliar 
 
El 93 % del municipio cuenta con alumbrado público, este se extiende por 
calles, avenidas y callejones ubicados en el casco urbano, aldeas y caseríos. El 
97 % de la población se beneficia del servicio eléctrico domiciliar. Por lo tanto, 
cabe mencionar que el municipio tiene buen índice de iluminación de sectores 
públicos y de servicio eléctrico para la población. 
 
  Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales 
 
Únicamente el 50 % de la población cuenta con servicio de alcantarillado 
sanitario, debido a esto en algunos caseríos las aguas residuales corren sobre 
la superficie del terreno, provocando riesgo a contaminación y enfermedades. 
 
  Infraestructura 
 
 Debido al crecimiento y desarrollo poblacional, la Municipalidad orienta 
sus esfuerzos para aumentar la capacidad del servicio en algunas edificaciones 
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y en otros casos construir nueva infraestructura, para brindar cobertura en 
temas como la educación y la salud. 
 
1.1.3.2. Evaluación y priorización de las 
necesidades 
 
Después de analizar las necesidades por medio de una evaluación, para 
dar prioridad a las más importantes, se determina el orden de la siguiente 
manera: 
 
 Sistema de alcantarillado sanitario para el caserío San José. 
 
 Edificación de dos niveles para el centro de salud con nivel de atención 
II, para la aldea Choacorral. 
 
Justificación: se eligieron estos dos proyectos para mejorar el servicio y 
atención en salud para los habitantes de estas dos comunidades; ya que en el 
caserío San José, el agua residual se recolecta por medio de pozos ciegos que 
están a punto de colapsar y en algunos lugares corre sobre la superficie, 
dañando directamente la salud de las personas del caserío, lo cual provoca 
malos olores y contaminación, con el proyecto se busca disminuir la 
probabilidad de contagio de enfermedades y malos olores.  
 
En cuanto al centro de salud en la aldea Choacorral, se propone un 
edificio amplio, con infraestructura adecuada que mejore la capacidad de 
brindar el servicio de salud a los habitantes de la aldea, ya que el actual centro 








































2.1. Diseño del edificio de dos niveles para el centro de salud de la 
aldea Choacorral, San Lucas Sacatepéquez 
 
La instalación utilizada actualmente para el centro de Salud cuenta con 
espacios reducidos, en los cuales no se puede prestar una buena atención a la 
población, por lo tanto se propone la construcción de un edificio con amplias 
instalaciones. 
 
2.1.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto consiste en el diseño de un edificio para prestar el servicio de 
salud a la población de la aldea Choacorral; estará conformado de varios 
ambientes, entre los cuales se puede mencionar: en el primer nivel: sala de 
espera con recepción, farmacia, bodega, encamamiento de mujeres y hombres, 
área de emergencias, baños para hombres y mujeres, salón de hipodermia y 
sala de partos con área de cunas. En el segundo nivel: laboratorio, enfermería, 
tuberculosis, clínica, vacunación, sala de espera, salón de conferencias, 
dirección, cocina, dormitorio y lavandería. 
 
Tiene un área de construcción de 243,60 m², conformado por un sistema 
de marcos dúctiles con nudos rígidos y techos de losa tradicional de concreto 
armado, muros tabique de mampostería para delimitar ambientes, módulo de 
gradas de concreto reforzado. Todo elemento se diseñó utilizando normas y 




Al realizar este proyecto se beneficia directamente a los habitantes de la 
aldea Choacorral, con un edificio adecuado que cumpla con la demanda de la 
población en cuanto al servicio de salud. 
 
2.1.2. Descripción del área disponible  
 
El terreno destinado para la construcción del centro de Salud se encuentra 
en la aldea Choacorral del municipio de San Lucas Sacatepéquez, cuenta con 
un área de 394,43 m². 
 
2.1.3. Estudio de suelos 
 
Es necesario conocer datos técnicos por medio de una muestra 
representativa de suelo del lugar donde se ubicará el edificio y así realizar el 
estudio necesario para encontrar el valor soporte, en este caso, se perforó un 
pozo de 2,50 m de profundidad con el objetivo de extraer una muestra 
inalterada de 1 pie³, llevarla al laboratorio y realizar el ensayo de compresión 
triaxial, los ensayos fueron realizados en el Centro de Investigaciones de 
Ingeniería (CII). Estos estudios de suelo son importantes en edificaciones, para 
evitar desplazamientos por falla en el suelo, al no resistir el peso de la 
estructura. 
 
2.1.3.1. Determinación del valor soporte del suelo 
 
El método utilizado para el cálculo del valor soporte del suelo, fue el del 
Doctor Karl Terzagui, del ensayo de compresión triaxial a una probeta de suelo 
de 2.50” * 5.00”se obtuvieron los siguientes datos: 
 
 Tipo de ensayo: no consolidado y no drenado 
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 Descripción del suelo: arena limosa color café 
 Densidad seca (T/m³): 1,18 
 Densidad húmeda (T/m³): 1,65 
 Humedad (%H): 38,45 
 Desplante: 2,00 m 
 Ángulo de fricción interna: 27,16° 
 Cohesión: 0,24 T/m² 
 
Calculando carga última del suelo: 
 













180 )) ∗tan 27,16
2 ∗ (cos 45 +
27,16
2 )
2 = 16,18 
 
 Factor de flujo debido a la cohesión (Nc) 
 
Nc = (Nq − 1) ∗ cot ϕ = (16,18 − 1) ∗ cot(27,16) = 29,59 
 
 Factor de flujo debido al peso del suelo (Ny) 
 
Ny = (Nq + 1) ∗ 2 tan(∅) = (16,18 + 1) ∗ 2 ∗ tan(27,16) = 17,63 
 
 Capacidad de carga última del suelo 
 
qu = 1,3CuNc + γsDfNq + 0,4γsBNy 
qu = 1,3 ∗ 0,24 ∗ 29,59 + 1,65 ∗ 2,00 ∗ 16,18 + 0,4 ∗ 1,65 ∗ 2,00 ∗ 17,63 
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qu = 85,89 Ton/m² 
 
Para calcular el valor soporte del suelo se aplica un factor de seguridad a 
la capacidad de carga última del suelo, se recomienda que la magnitud de FS 
dependa de incertidumbres y riesgos encontrados en las condiciones del sitio 
donde estará ubicado el proyecto, aplicar un FS de por lo menos tres en todos 
los casos, se aplica un factor de FS = 3. 
 












Vs = valor soporte del suelo 
qu = capacidad de carga ultima del suelo 
Fs = factor de seguridad 
 
Finalmente, por criterio de diseño se utilizará un Vs = 25,00 Ton/m² 
 
2.1.4. Normas para el diseño de edificios para salud 
 
En el diseño del centro de Salud se tomaron en consideración los 
requerimientos y parámetros de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres (Conred) y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
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(MSPAS), con el fin realizar una propuesta segura y confortable para los 
usuarios del establecimiento. 
 
2.1.4.1. Criterios generales 
 
Se deben tomar las consideraciones de las Normas NRD-2 de Conred y 
de las normas y guías de atención en centros de salud por parte del MSPAS 
para el diseño de un edificio, tales como: ubicación, altura de piso a cielo, altura 
de puertas y ventanas, área mínima de ventilación, criterios de iluminación, 
ancho de pasillos, salidas de emergencia, entre otros. 
 
2.1.4.2. Criterios de conjunto 
 
La edificación se diseña en función de la comodidad de las personas que 
harán uso de las instalaciones y ser funcional en cuanto a utilización del 
espacio, se utilizaron Normas NRD-2 de Conred para determinar áreas mínimas 
de tránsito de personas con pasillos de 3,50 m de ancho, área de ambientes de 
13,65 m² como mínimo, puerta de entrada y salida de 3,50, entre otros. 
 
El edificio requiere orientarse correctamente para proporcionar iluminación 
y ventilación óptima para todos los ambientes del edificio, la orientación ideal 
para ventanas es de norte a sur, sin embargo esta será definida tomando en 









2.1.4.3. Criterios de iluminación 
 
La iluminación deberá ser abundante y distribuida uniformemente, natural 
de preferencia o artificial fluorescente; con un nivel lumínico general de 150 a 
200 luxes, los acabados brillantes permiten mayor reflexión de la luz dando 
como resultado una mejor luminosidad. 
 
2.1.4.4.  Otros criterios 
 
 Ventilación: la dirección de los vientos en Guatemala es de norte a sur y 
viceversa, por lo tanto el área de ventilación debe estar orientada de esta 
manera, para proveer una circulación cruzada del viento. El área 
recomendada de ventilación es el 50 % del área de ventanas. El área 
mínima de ventana debe ser de 1/3 del área de piso del ambiente.  
 
 Instalaciones: regularmente se colocan instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y eléctricas, las cuales deben garantizar seguridad en la 
operación, capacidad adecuada y servicio constante.  
 
 Criterio de color: se recomienda utilizar colores claros para aprovechar la 
iluminación natural, evitar aplicar color blanco debido a que produce una 
sensación deprimente en pacientes. 
 
2.1.5.  Diseño arquitectónico 
 
Consiste en diseñar de forma adecuada, manteniendo la armonía de los 
ambientes que comprenden el edificio, esto da como resultado un lugar 
funcional y de comodidad para el usuario del establecimiento. Los espacios de 
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uso frecuente se ubicaron en el primer nivel y los no frecuentes en el segundo 
nivel. (Ver inciso 2.1.5.2). 
 
2.1.5.1.  Ubicación del edificio en el terreno 
 
El terreno proporcionado para la construcción del centro de Salud es de 
394,43 m², el edificio cuenta con un área de construcción de 243,60 m²; por lo 
que se utilizó el 60 % del área disponible, el 40 % para área verde y espacios 
libres. 
 
2.1.5.2.  Distribución de ambientes 
 
La edificación para el centro de Salud es de dos niveles, conformado por 
ambientes destinados a las diferentes actividades que se realizan dentro del 
centro de salud, se distribuye de la siguiente manera: 
 
 Primer nivel: sala de espera, recepción, farmacia, bodega, encamamiento 
de hombres y mujeres, baños de hombres y mujeres, área de 
emergencias, hipodermia, módulo de gradas, sala de partos y cunas. 
 
 Segundo nivel: clínica de vacunación, laboratorio, tuberculosis, 
enfermería, clínica, planificación familiar, sala de espera, salón de 
conferencias, dirección, cocina, dormitorio, baño y lavandería. 
 
2.1.5.3.  Altura de edificio 
 
    Cada nivel tiene una altura de 3,50 m a ejes, por lo que la altura total del 
edificio será de 7,20 m; de piso terminado a cielo cuenta con 3,10 m en el 
primer nivel y 3,05 m en el segundo nivel. 
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Figura 2.  Altura del edificio 
 
 
Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 
2.1.6.  Selección del sistema estructural a usar 
 
Se propone una estructura de marcos dúctiles con nudos rígidos de 
concreto reforzado (vigas y columnas), muros tabique de mampostería de block 
de pómez, losas planas tradicionales de concreto reforzado. 
 
Los aspectos que se toman en cuenta para la selección de este sistema 
estructural son: factibilidad de construcción del sistema, economía, forma de la 
edificación, entre otros aspectos. El período de diseño para este tipo de 
proyectos va desde los 30 a los 50 años, se toma en cuenta que es una 





2.1.6.1. Predimensionamiento de elementos 
estructurales 
 
Se realiza para obtener un parámetro inicial en el diseño de los elementos 
que comprenden la estructura, se utilizan métodos de análisis cortos para 
calcular medidas iniciales. 
 
Estos serán diseñados con cargas de trabajo, si los elementos no 





Se toman las medidas del ambiente mayor para la predimensión de la 
losa, entonces: 
 
a = 4,10 m 
b = 5,00 m 
 
Verificar si trabaja en dos o un sentido, tomando en consideración los 
siguientes criterios: 
 
m = a/b < 0,5; losa trabaja en un sentido 




m = criterio de trabajo 
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a = lado corto de losa 
b = lado largo de losa 
 





M = 0,82 > 0,50; entonces armado de losa en dos sentidos. 
 
Calculando espesor de losa: 
 




(2 ∗ a) + (2 ∗ b)
180
=  
(2 ∗ 4,10) + (2 ∗ 5,00)
180
= 0,1011 mts 
 





En predimensión de vigas existen varios criterios a tomar en cuenta para 
la altura de la viga; en este caso se tomó en cuenta el criterio según ACI 318-08 
y un criterio obtenido a base de experiencia en el campo de la ingeniería civil. 
La base de la viga será la mitad de la altura de la viga (h/2). 
 







Tabla V. Alturas o espesores mínimos en vigas no preesforzadas o 
losas 
 
Espesor mínimo, h 
 Simplemente 
apoyada 





Elementos Elementos que no soporten o estén ligados a divisiones u otro tipo de 
































Fuente: requisitos de reglamento para concreto estructural, (ACI 318-08) y comentario, capítulo 
9.5.2.1, p. 129. 
 
Longitud de viga = 5,00 m 
 
h =  
5,00 
18,50
= 0,27 m ≈ 0,30 m 
 
Por lo tanto, la base = 0,15 m 
 
Segundo criterio: por cada metro de luz libre en la viga aumentar ocho 
centímetros a la altura de la viga. 
 
h = 0,08 ∗ l = 0,08 ∗ 5,00 = 0,40 cm 
 
Se propone para el primer nivel vigas de h = 0,50 m y b = 0,25 m; para el 






Figura 3. Sección de viga propuesta 
 
Vigas primer nivel 
 









Se realiza la predimensión con base a la carga de trabajo que soporta la 
columna y una cuantía de acero, que según el código de diseño estructural ACI 
318-08 sección 21.6.3 debe estar comprendido entre el 1 y el 6 % del área bruta 
de la columna. De este modo la ecuación de carga a utilizar para el elemento 
sometido a compresión es: 
 
1%Ag ≤ As ≤ 6%Ag 








P = carga axial que soporta la columna 
Ag = área de la sección de la columna 
As = área de acero de la armaduría longitudinal 
f’c = resistencia a la compresión del concreto (280 Kg/cm²) 
Fy = resistencia a la fluencia del refuerzo (2 810 Kg/cm²) 
P.P = peso propio del elemento estructural 
CV = carga viva 




P2 = área tributarialosa ∗ (P. Plosa + CV) + Secviga ∗ l ∗ Wc 
P2 = 17 660,81 kg 
 
P1 = área tributarialosa ∗ (P. Plosa + CV) + Secviga ∗ l ∗ Wc + CV ∗ H ∗ l + P3 




0,85 ∗ (0,85 ∗ f ′c ∗ (1 − 0,02) + 0,02 ∗ Fy)
 
 
Ag2 = 71,78cm2;  Ag1 = 193,76 cm2 
 
Según disposiciones del Código de Diseño Estructural ACI 318-08 en la 
sección 21.6.1.1, la dimensión menor de la sección transversal no debe ser 








Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 
2.1.6.2. Cargas de diseño 
 
Las estructuras son sometidas a diferentes cargas provenientes de 
factores externos y del uso de la edificación, por ello la estructura debe ser 
capaz de soportar las cargas de trabajo a las cuales será expuesta a lo largo de 
su vida útil. Las cargas por su origen y dirección en la cual se aplican se 
clasifican de la siguiente manera: 
 



















2.1.6.2.1. Cargas verticales en marcos 
dúctiles con nudos rígidos 
 
Dependen del uso de la estructura y de los elementos que la conforman, a 
continuación el concepto de carga viva y carga muerta: 
 
 Carga viva (CV): generadas por cualquier elemento móvil que haga uso 
de la estructura, no son aplicadas constantemente sobre la estructura; su 
magnitud y posición cambian en el transcurso de la vida útil de la 
estructura, se consideran como carga viva  las personas que utilizan la 
instalación, maquinaria, muebles y otros objetos. 
 
 Carga muerta (CM): generadas por los elementos estructurales, se 
mantienen constantes en magnitud y posición, es decir, son permanentes 
durante toda la vida de la estructura, se considera como carga muerta en 
un edificio el peso de sus elementos estructurales (losas, vigas, 
columnas, pañuelos, voladizos, etc.). 
 
A continuación se presentan las cargas vivas y cargas muertas utilizadas. 
 
Tabla VI. Cargas verticales de la estructura 
 
Carga viva (CV) Carga muerta 
Techo = 200 kg/m Concreto = 2 400 kg/m³ 
Entrepiso hospital = 500 kg/m Sobre carga = 100 kg/m 
 Tabiques = 75 kg/m² 
Nota: cargas vivas con referencia en cap. 3 AGIES NSE 2-10 
 








 Carga muerta: 
 
CM =   
[










∗ 0,11m + 100
kg
m2
) ∗ 8,40 m2
4,10 m ] + (2 400
kg
m2








 Carga viva: 
 
CV =









= 410 kg/m 
 
Primer nivel: 
 Carga muerta: 
 
CM =   
[
 (Wlosa + Wtabique + Sc) ∗ At
lviga
















) ∗ 8,40 m2
4,10 m ] + 929,8
kg
m + (2 400
kg
m2








 Carga viva: 
 
CV =










= 1 025 kg/m 
 
Se realizó el mismo procedimiento para cada una de las vigas que 
conforman los marcos de los ejes del edificio, a continuación se resume en una 
tabla la integración de cargas de los marcos críticos. 
 








CM (kg/m) CV (kg/m) 
4,1 2 8,40 938 410 
3,5 2 6,12 829 350 
4,1 1 8,40 2 129 1 025 
3,5 1 6,12 1 998 875 
 














CM (kg/m) CV (kg/m) 
5,00 2 11,74 1 047 470 
3,33 2 5,56 800 334 
5,00 1 11,74 2 261 1 174 
3,33 1 5,56 1 963 835 
3,33 1 2,78 1 596 418 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.6.2.2. Cargas horizontales en 
marcos dúctiles  
 
Guatemala está ubicada en una región altamente sísmica, es por esto que 
las estructuras deben estar preparadas para resistir cargas horizontales, en el 
análisis estructural hay que simular los efectos de un sismo sobre la estructura; 
dichas cargas horizontales también pueden ser producidas por viento o 
impacto, estas cargas son dinámicas. 
 
2.1.6.2.3. Fuerza sísmica 
 
Para el análisis de las fuerzas sísmicas existen diferentes métodos, entre 
los cuales se puede mencionar el método SEAOC, AGIES, métodos dinámicos, 
entre otros. En este proyecto se aplicó el método desarrollado por AGIES. 
 
 Método AGIES: 
 
El análisis se realiza con base al AGIES NSE 3-10 capítulo 2, se 
encuentra el método de la carga sísmica estática equivalente, este permite 
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solicitudes sísmicas modeladas como fuerzas estáticas horizontales, aplicadas 
externamente a lo alto y ancho de la edificación. 
 
Se representa por medio del cortante estático equivalente al límite de 
cedencia en la base de la estructura (VB): 
 




Ws= peso de la edificación 
Cs = coeficiente sísmico de diseño      
 
El coeficiente sísmico (Cs) en cada dirección de análisis se establecerá de 









Sa(T) = es la demanda sísmica de diseño para una estructura con período T 
obtenida del espectro de diseño sísmico establecido para el sitio en la sección 
4.3.4 de la Norma NSE 3; y calibrado según la probabilidad de ocurrencia 
requerida.  
R = es el factor de reducción que se obtiene de la sección 1.6.1 de esta norma.  
T = es el período fundamental de vibración de la estructura según 2.1.4 o 2.1.5 
   
Primero se selecciona el índice de sismicidad, descrito en el inciso 4.2.1 del 
AGIES NSE 2, indica que este (Io) es una medida relativa de la severidad 
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esperada del sismo en una localidad. Para efecto de esta norma, el territorio de 
la República de Guatemala se divide en macrozonas de amenaza sísmica 
caracterizadas por su índice de sismicidad que varía desde Io=2 a Io=4. La 
distribución geográfica del índice de sismicidad se especifica en el listado de 
amenaza sísmica por municipios. 
 
El índice de sismicidad para San Lucas Sacatepéquez es Io = 4 y los 
parámetros del sismo severo con probabilidad de ser excedido del 5 % en 50 
años es Scr = 1,65g y S1r = 0,6g. 
 
En la sección 4.3.3.2 (AGIES NSE 2); ajuste por clase de sitio: 
 
Scs = Scr ∗ Fa ∗ Na         
S1s = S1r ∗ Fv ∗ Nv         
 
Na y Nv son los factores que apliquen por la proximidad de las amenazas 
especiales indicadas en la sección 4,6. 
 
En el inciso 4.3.3.4 del AGIES NSE 2 se define el período de transición 









= 0,36 s  
 
Se selecciona la clase de sitio, para este caso se toma como “E” siendo 
este un suelo suave, el cual se clasificó con base a la tabla 4-4. Por lo tanto: 
 
Fa = 0,9                Fv = 2,4 
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Se necesita la construcción de los espectros de diseño que se encuentran 
establecidos en el inciso 4.3.4 del AGIES NSE 2, en el inciso 4.3.4.1 se 
establecen los factores de escala del cual se selecciona un sismo severo con 
un 5 % de probabilidad de ser excedido en 50 años, su factor de escala es 
Kd=0.80. 
 
El espectro calibrado al nivel de diseño requerido se especifica en el inciso 
4.3.4.2 del AGIES NSE 2 como: 
 
Scd = Kd ∗ Scs         
S1d = Kd ∗ S1s         
 
Las ordenadas espectrales Sa(T) para cualquier período de vibración T, se 
definen con: 
 




           si T>Ts 
 
En el inciso 4.6 del AGIES NSE 2 se encuentra la amenaza de 
intensidades sísmicas especiales, se clasifica la falla activa próxima como “B” 
con una distancia horizontal cercana a fuente sísmica del edificio mayor a 10 
Km, en la tabla 4-5 se determinan los factores de falla cercana Na y Nv a las 
tablas 4-6 y 4-7 siendo estos:  
 
Na = 1,0               Nv = 1,0 
 
Se aplican los factores Na, Nv, Fa y Fv, conforme lo indican las 




Scs = Scr ∗ Fa ∗ Na = 1.65g ∗ 0,9 ∗ 1,0 = 1,48 
S1s = S1r ∗ Fv ∗ Nv = 0,60g ∗ 2,4 ∗ 1,0 = 1,44 
 
Se obtiene el espectro calibrado al nivel de diseño requerido de las 
ecuaciones 4-4 y 4-5. 
 
Scd = Kd ∗ Scs = 0,80 ∗ 1,48 = 1,18 
S1d = Kd ∗ S1s = 0,80 ∗ 1,44 = 1,15 
 
Luego, en AGIES NSE 3, el inciso 2.1.4, se encuentra el período de 







ℎ𝑛 = es la altura total del edificio, en m, desde la base. 
 
Según el sistema estructural se dan 5 casos, para este proyecto se 
selecciona 𝐾𝑇 = 0,049, x=0,75 utilizados en sistemas estructurales de marcos 
dúctiles y nodos rígidos (E1). 
 
Ta = KT(hn)
x = (0,049)(8,50)0,75 = 0,24 s 
 
Las ordenadas espectrales Sa(T) para cualquier período de vibración T, se 
expresan: 
 






            si T ≥ Ts 
Como T < Ts entonces, Sa(T) = Scd = 1,18 
 
Por último, el factor genérico de reducción de respuesta sísmica (R), este 
depende de las características genéricas del sistema estructural seleccionado. 
Su valor numérico se especifica en la tabla 1-1 del inciso 1.6.1 del AGIES NSE 
3. Para este caso se selecciona el sistema estructural E1, representa al sistema 
de marcos de concreto reforzado tipo A, su valor es de R=8. 
 










 Debe cumplir con los siguientes parámetros: 
 




= 0,14 > 0,03 → cumple 
 
 Se calcula el corte basal: 
 
VB = CsWs = 0,14 ∗ 499 715,47 Kg 
VB = 70 309,97 kg 
 
 Fuerzas por nivel 
 
Fn =
(Vb − FT) ∗ Wi ∗ hi






Fn = fuerza por nivel 
Ft = fuerza de techo, si T ≤ 0,25, entonces Ft=0 
Wi = peso propio de cada nivel más 25 % de la carga viva. 
Hi = altura hasta cada nivel 
 
Tabla IX. Corte basal por nivel 
 
Nivel Corte basal Wi Hi W*hi Fni 
1 70 309,97 272 587,91 3,50 954 057,69 25 220,14 
2 70 309,97 243 673,16 7,00 1 705 712,12 45 089,83 
   
∑ 2 659 769,81 70 309,97 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Fuerzas por marco 
 
La distribución de cargas sísmicas depende de la simetría de la estructura, 
para encontrar las fuerzas por marco, primero se debe calcular el centro de 
masa y centro de rigidez; para posteriormente obtener la excentricidad real 
existente en la estructura. 
 
 Centro de rigidez 
 
Para el cálculo del centro de rigidez es necesario determinar la rigidez de 
cada columna, debido a que se utilizó la misma columna para todo el nivel, 
poseen las mismas características geométricas, por lo tanto el valor de rigidez K 
para todas las columnas es el mismo, el centro de rigidez dependerá de la 
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posición que tenga con respecto al origen. La rigidez en la columna está dada 
por la siguiente ecuación: 
 











Kcol = rigidez de la columna 
E = módulo de elasticidad del concreto (E= 15 100*√f’c) 
BL = sección de la columna 
H = longitud de la columna 
 
Kcol =  






= 4 670,56   
 
Calculando centro de rigidez 
 








Cr = centro de rigidez 
Kmarco = rigidez del marco perpendicular al eje 
X = distancia del marco desde el punto de referencia 
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Kmarco eje “X” = No. columnas ∗ Kcol.“X” = 4 ∗ 4 670,56 = 18 682,24 
Kmarco eje “Y” = No. columnas ∗ Kcol.“Y” = 6 ∗ 4 670,56 = 28 023,36 
 
Centro de rigidez, eje “X” 
 
Crx =
4 670,56 ∗ (0 + 410 + 760 + 1 170)
18 682,24 
= 585 cm = 5,85 m 
 
Centro de rigidez, eje “Y” 
 
Cry =
4 670,56 ∗ (0 + 333 + 667 + 1 000 + 1 500 + 2 000)
28 023,36 
= 917 cm = 9,17 m 
 
 Centro de masa 
 
Conocido también como el centro de gravedad del edificio. Para 
edificaciones con una distribución simétrica de masa, el centro de masa 
coincide con el centro geométrico de la planta del edificio, sus coordenadas 
están dadas por: 
 






= 5,85 m 






= 10,00 m 
 
 Excentricidad real 
 
Cuando el centro de rigidez (Cr) no coincide con el centro de masa (Cm) se 
produce excentricidad (e) en la estructura, esta se determina por medio de la 
diferencia que existe entre el centro de rigidez y el centro de masa. La 
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excentricidad máxima permitida es igual al 10 % de la longitud perpendicular a 
la excentricidad analizada. 
 
e =  |Cr − Cm| 
 
Calculando excentricidad en ambos ejes 
 
ex =  |5,85 − 5,85| = 0 < 10% ∗ 20,00 → Chequea 
 
ey = |9,17 − 10| = 0,83 < 10% ∗ 11,70 → Chequea 
 
 Excentricidad de diseño 
 
Con ella se calcula la fuerza que afectará cada uno de los marcos. 
 
edis = (1,50 ∗ e) + (0,10 ∗ base perpendicular al eje analizado) 
 
Excentricidad de diseño, eje “X” 
 
edisx = (1,50 ∗ 0) + (0,10 ∗ 20) = 2,00 m 
 
Excentricidad de diseño, eje “Y” 
 






 Fuerza por marco (Fmi) 
 
Existen dos efectos que actúan sobre los marcos: uno de traslación y otro 
de rotación o corte respecto del centro de rigidez, cuando este no coincide con 




















Fm = fuerza por marco 
Fm’’ = fuerza rotacional del marco 
Fm’ = fuerza traslacional del marco 
Ei = módulo de rigidez  
Fn = fuerza del nivel 
e = excentricidad 
Ki = rigidez del marco 
∑Ki = rigidez total del nivel 
Di = distancia del centro de rigidez al marco considerado 
 
Tabla X. Fuerza por marco, marcos numerales segundo nivel 
 
Marcos eje Y – segundo nivel 
mar
co Kcol. Ki Di Ki*Di (Ki*Di)^2 Ei Fm’ Fm” Fm Marco 
1 4 670,63 18 682,52 1 083 2.E+07 4.E+14 5.E+07 7 514,97 0,23 7 515,20 
2 4 670,63 18 682,52 582 1.E+07 1.E+14 9.E+07 7 514,97 0,12 7 515,09 
3 4 670,63 18 682,52 82 2.E+06 2.E+12 6.E+08 7 514,97 0,02 7 514,99 
4 4 670,63 18 682,52 -251 -5.E+06 2.E+13 -2.E+08 7 514,97 -0,05 7 514,92 
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Continuación de la tabla X. 
 
5 4 670,63 18 682,52 -584 -1.E+07 1.E+14 -9.E+07 7 514,97 -0,12 7 514,85 
6 4 670,63 18 682,52 -917 -2.E+07 3.E+14 -6.E+07 7 514,97 -0,19 7 514,78 
 




∑ 45 089,83 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XI. Fuerza por marco, marcos numerales primer nivel 
 
Marcos eje Y – primer nivel 
mar
co Kcol. Ki Di Ki*Di (Ki*Di)^2 Ei Fm’ Fm” Fm Marco 
1 4 670,63 18 682,52 1 083 2.E+07 4.E+14 5.E+07 4 203,36 0,13 4 203,48 
2 4 670,63 18 682,52 582 1.E+07 1.E+14 9.E+07 4 203,36 0,07 4 203,43 
3 4 670,63 18 682,52 82 2.E+06 2.E+12 6.E+08 4 203,36 0,01 4 203,37 
4 4 670,63 18 682,52 -251 -5.E+06 2.E+13 -2.E+08 4 203,36 -0,03 4 203,33 
5 4 670,63 18 682,52 -584 -1.E+07 1.E+14 -9.E+07 4 203,36 -0,07 4 203,29 
6 4 670,63 18 682,52 -917 -2.E+07 3.E+14 -6.E+07 4 203,36 -0,11 4 203,25 
 




∑ 25 220,14 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XII.  Fuerza por marco, marcos literales primer nivel 
 
Marcos eje x – primer nivel 
mar
co Kcol. Ki Di Ki*Di (Ki*Di)^2 Ei Fm’ Fm” Fm Marco 
A 4 670,63 28 023,78 -585 -2.E+07 3.E+14 -4.E+07 6 305,04 -0,14 6 304,89 
B 4 670,63 28 023,78 -175 -5.E+06 2.E+13 -1.E+08 6 305,04 -0,04 6 304,99 
C 4 670,63 28 023,78 175 5.E+06 2.E+13 1.E+08 6 305,04 0,04 6 305,08 
D 4 670,63 28 023,78 585 2.E+07 3.E+14 4.E+07 6 305,04 0,14 6 305,18 
 




∑ 25 220,14 
 




Tabla XIII.   Fuerza por marco, marcos literales segundo nivel 
 
Marcos eje x – segundo nivel 
mar
co Kcol. Ki Di Ki*Di (Ki*Di)^2 Ei Fm’ Fm” Fm Marco 
A 
4 
670,63 28 023,78 -585 -2.E+07 3.E+14 -4.E+07 11 272,46 -0,25 11 272,21 
B 
4 
670,63 28 023,78 -175 -5.E+06 2.E+13 -1.E+08 11 272,46 -0,08 11 272,38 
C 
4 
670,63 28 023,78 175 5.E+06 2.E+13 1.E+08 11 272,46 0,08 11 272,53 
D 
4 
670,63 28 023,78 585 2.E+07 3.E+14 4.E+07 11 27246 0,25 11 272,71 
 




∑ 45 089,83 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.6.2.4. Modelos matemáticos para 
marcos dúctiles con nudos 
rígidos 
 
Se realizan con el fin de representar en forma gráfica todas las cargas 
actuantes sobre la estructura, facilita el análisis estructural. Son conformados 
por las cargas vivas, cargas muertas y de sismo para este proyecto. 
  





Figura 6. Modelo matemático, marco 2, eje X 
 
Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 








2.1.6.2.5. Análisis de marcos dúctiles 
por medio de software y 
comprobación por medio de 
un método de análisis 
estructural numérico 
 
Se analizó el edificio utilizando el método numérico de análisis estructural 
del Dr. Kani y se hizo una comparación con el software de computadora SAP 
2000, al realizar la comparación de los resultados se observó que existe muy 
poca variación en los momentos que se obtienen como resultado, lo cual lleva a 
la conclusión que se obtuvieron datos acertados para el diseño del edificio. 
 
Se realizó el análisis para carga viva, muerta y de sismo 
independientemente, para el diseño de los elementos estructurales se utilizaron 
los valores obtenidos con el método numérico del Dr. Kani, debido a que son 
datos de mayor confiabilidad. En la sección de anexos en las figuras 2, 3, 4, 5, 6 
y 7, se muestran los diagramas de momento en marco 2. 
 
2.1.6.2.6. Envolvente de momentos 
 
Es la representación de la combinación de esfuerzos máximos que pueden 
ocurrir, estos afectan columnas, vigas y todo elemento estructural que soporte 
cargas en la estructura, se utilizaron las combinaciones de carga recomendadas 
por el Código de Diseño ACI 318-08 en la sección 9.2.1, las cuales son: 
 
 CU=1,4*CM → ecuación 1  
 CU=1,2*CM+1,6CV → ecuación 2 
 CU=1,2CM+1,00*Cs  → ecuación 3 
 CU=1,2*CM+1,6CV+1,4Cs → ecuación 4
43 
 
Se presentan los diagramas de envolvente de momentos, se aplicó la 
ecuación 4, ya que esta generó resultados más críticos. Todos los momentos 
están expresados en Kg*m. 
 












Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 




Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
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Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 
 
Figura 11. Diagrama de envolvente de momentos, columnas                 
de marco C 
 
Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
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2.1.6.2.7. Diagrama de corte  
 
El cortante actuante en vigas y columnas se calcula con las ecuaciones 
expresadas en la sección 21.3.3 del código ACI 318-08, las cuales son: 
 
 Cortante en vigas 
 
Vu =  













A continuación, se presentan tablas en donde se realizó el cálculo de las 
cortantes en vigas y columnas, cortante expresada en Kgf. 
 
Tabla XIV.    Cálculo fuerza cortante, vigas segundo nivel 
 
Segundo nivel 
Viga Mizq. Mder. Cm Cv L 
𝟏, 𝟐 ∗ 𝐖𝐂𝐦 ∗ 𝐋
𝟐
 









1-2 2 313,85 1 942,47 1 047 470 4,70 2 952,54 1 767,20 905,60 5 625,34 
2-3 1 529,61 1 488,14 1 047 470 4,70 2 952,54 1 767,20 642,07 5 361,81 
3-4 2 068,75 1 965,32 800 334 3,03 1 454,40 809,62 1 331,38 3 595,39 
4-5 1 785,13 1 708,37 800 334 3,03 1 454,40 809,62 1 152,97 3 416,99 
5-6 2 206,75 2 781,89 800 334 3,03 1 454,40 809,62 1 646,42 3 910,43 
A-B 2 646,55 2 109,82 938 410 3,80 2 138,64 1 246,40 1 251,68 4 636,72 
B-C 1 842,77 1 842,77 829 350 3,20 1 591,68 896,00 1 15,73 3 639,41 
C-D 2 109,82 2 646,55 938 410 3,80 2 138,64 1 246,40 1 251,68 4 636,72 
 




Tabla XV.   Cálculo fuerza cortante, columnas segundo nivel 
 
Segundo nivel 
Columna eje M. superior M. inferior 
H 
col. 
Cortante en  
columna 
1 4 839,74 4 901,97 3,50 2 783,35 
2 3 704,02 3 781,84 3,50 2 138,82 
3 4 547,94 4 548,65 3,50 2 599,03 
4 3 915,85 3 944,81 3,50 2 245,90 
5 3 963,84 4 011,19 3,50 2 278,58 
6 3 430,17 3 291,92 3,50 1 920,60 
A 4 165,53 4 214,31 3,50 2 394,24 
B 4 617,92 4 707,02 3,50 2 664,27 
C 4 617,92 4 707,02 3,50 2 664,27 
D 4 165,53 4 214,31 3,50 2 394,24 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XVI.    Cálculo fuerza cortante, vigas primer nivel  
 
Primer nivel 
Viga Mizq. Mder. Cm Cv L 
𝟏, 𝟐 ∗ 𝐖𝐂𝐦 ∗ 𝐋
𝟐
 









1-2 6 252,8 4 938,2 2 153 1 174 4,70 6 071,46 4 414,24 2 381,08 12 866,78 
2-3 3 597,2 3 570,6 2 153 1 174 4,70 6 071,46 4 414,24 1 525,09 12 010,79 
3-4 5 041,6 4 761,7 1 855 835 3,03 3 372,39 2 024,04 3 235,45 8 631,88 
4-5 4 188,9 3 895,9 1 855 835 3,03 3 372,39 2 024,04 2 668,28 8 064,71 
5-6 5 389,9 7 176,9 1 489 418 3,03 2 707,00 1 013,23 4 147,47 7 867,71 
A-B 6 877,9 5 197,3 2 022 1 025 3,80 4 610,16 3 116,00 3 177,71 10 903,87 
B-C 4 119,6 4 119,6 1 890 875 3,20 3 628,80 2 240,00 2 574,77 8 443,57 
C-D 5 197,3 6 877,9 2 022 1 025 3,80 4 610,16 3 116,00 3 177,71 10 903,87 
 






Tabla XVII.     Cálculo fuerza cortante, columnas primer nivel 
 
Primer nivel 






1 5 997,19 5 964,52 3,50 3 417,63 
2 5 260,83 5 596,35 3,50 3 102,05 
3 5 720,62 5 826,24 3,50 3 299,10 
4 5 336,89 5 634,38 3,50 3 134,65 
5 5 406,66 5 669,27 3,50 3 164,55 
6 4 790,17 5 361,01 3,50 2 900,34 
A 5 494,92 5 769,20 3,50 3 218,32 
B 5 850,27 5 946,88 3,50 3 370,61 
C 5 850,27 5 946,88 3,50 3 370,61 
D 5 494,92 5 769,20 3,50 3 218,32 
 
Fuente: elaboración propia. 
 




Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
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Figura 13. Diagrama de corte, columnas del marco 2 
 
 
Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 












Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 
2.1.6.2.8. Diseño de losas 
 
Son elementos estructurales que funcionan como cubiertas, techos o 
entrepisos y su función estructural es transmitir a las vigas todas las cargas con 
las cuales interactúa. 
 
Por el espesor, se dividen en: 
 
 Cascarones (t < 0,09),  
 Losas planas (0,09≤ t ≤ 0,15)  
 Losas nervadas (t < 0,15).  
 
Para diseñarlas existen varios métodos, en este caso se utiliza el método 
3 del Código de Diseño Estructural ACI.  
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El espesor de losa se calculó previamente en la sección 2.1.6.1 (pre-
dimensionamiento de elementos estructurales), resultado: t = 0,11 metros. 
 
 Diseño de losas del primer nivel  
 
Datos de diseño: 
F’c = 280 kg/cm² 
F’y = 2 810 kg/cm² 
Cv= 500 kg/m² 
t = 0,11 m (espesor de losa) 
Recubrimiento = 2.5 cm 
Diámetro de varilla propuesto = ½” 
 
Figura 16. Planta distribución de losas, primer nivel 
 
 
Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
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 Determinando carga ultima en losas 
 
Carga muerta: 
Cm =  Wlosa + Sc + Wtabiques 
Cm = (2 400
kg
m3















Cu = 1,2 ∗ Cm + 1,6 ∗ Cv 
Cu = (1,2 ∗ 439
kg
m2
) + (1,6 ∗ 500
kg
m2





Para fines de cálculo se considera una franja unitaria de losa: 
 
Cu = 1 326,80
kg
m2





 Cálculo de momentos: 
 
Para el cálculo de los momentos actuantes, tanto positivos como negativos 
se utilizan las siguientes ecuaciones: 
 
Ma− =  Cacm ∗ Wtotal ∗ la
2
 
Mb− =  Cbcm ∗ Wtotal ∗ lb
2
 
Ma+ =  Cacm ∗ Wmuerta ∗ la
2 + Cacv ∗ Wviva ∗ la
2
 
Mb+ =  Cbcm ∗ Wmuerta ∗ lb


















Ma − = Momento actuante negativo en el lado corto 
Mb − = Momento actuante negativo en el lado largo 
Cacm = Coeficiente de momento carga muerta, método 3 ACI 
Cbcm = Coeficiente de momento carga muerta, método 3 ACI 
Cacv = Coeficiente de momento carga viva, método 3 ACI 
Cbcv = Coeficiente de momento carga viva, método 3 ACI 
la = longitud lado corto 
lb = longitud lado largo 
 
Tabla XVIII.      Casos y coeficientes de losas, primer nivel 
 
      
    
para momento 
negativo para momento positivo 
          Cm+Cv Cm Cv 




Cacm Cbcm Cacm Cbcm Cacv Cbcv 
1 4 4,1 5 0,82 0,071 0,029 0,039 0,016 0,048 0,020 
2 8 3,5 5 0,70 0,068 0,029 0,040 0,011 0,054 0,014 
3 4 4,1 5 0,82 0,071 0,029 0,039 0,016 0,048 0,020 
4 8 4,1 5 0,82 0,055 0,041 0,032 0,015 0,044 0,019 
5 2 3,5 5 0,70 0,074 0,017 0,030 0,007 0,049 0,012 




Continuación de la tabla XVIII. 
 
7 8 3,33 4,1 0,81 0,055 0,041 0,032 0,015 0,044 0,019 
8 2 3,33 3,5 0,95 0,050 0,041 0,020 0,016 0,030 0,025 
9 8 3,33 4,1 0,81 0,055 0,041 0,032 0,015 0,044 0,019 
10 8 3,33 4,1 0,81 0,055 0,041 0,032 0,015 0,044 0,019 
11 2 3,33 3,5 0,95 0,050 0,041 0,020 0,016 0,030 0,025 
12 8 3,33 4,1 0,81 0,055 0,041 0,032 0,015 0,044 0,019 
13 4 3,33 4,1 0,81 0,071 0,029 0,039 0,016 0,048 0,020 
14 4 3,33 4,1 0,81 0,071 0,029 0,039 0,016 0,048 0,020 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Ejemplo, cálculo de momentos en losa núm. 1 
 
 Calculando momentos negativos: 
 
Momento negativo en extremo continuo: 
Ma− =  0,071 ∗ 1 326,80 ∗ 4,1
2 = 1 577 kg ∗ m 
Mb− =  0,029 ∗ 1 326,80 ∗ 5
2 = 1 054 kg ∗ m 
 








∗ 670 = 224 kg ∗ m 
 
 Calculando momentos positivos: 
 
Ma+ =  0,039 ∗ 526,80 ∗ 4,1
2 + 0,048 ∗ 800 ∗ 4,12 = 981,08 kg ∗ m  
Mb+ =  0,016 ∗ 526,80 ∗ 5,00
2 + 0,020 ∗ 800 ∗ 4,12 = 670 kg ∗ m  
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Se realizó el mismo procedimiento para todas las losas que conforman el 
primer nivel, a continuación se presenta una tabla resumen: 
 
Tabla XIX.    Cálculo de momentos para losas del primer nivel 
 
Losa Caso A (m) 
B 
(m) 
m=a/b Cm Cv Ma- Mb- Ma+ Mb+ 
1 4 4,1 5 0,82 526,80 800 1 577 1 054 981,08 670 
2 8 3,5 5 0,70 526,80 800 1 349 374 727 310 
3 4 4,1 5 0,82 526,80 800 1 577 1 054 981,08 670 
4 8 4,1 5 0,82 526,80 800 1 202 1 462 870 631 
5 2 3,5 5 0,70 526,80 800 1 233 578 698 344 
6 8 4,1 5 0,82 526,80 800 1 202 1 462 870 631 
7 8 3,33 4,1 0,81 526,80 800 407 1 122 342 553 
8 2 3,33 3,5 0,95 526,80 800 683 754 360 396 
9 8 3,33 4,1 0,81 526,80 800 407 1 122 342 553 
10 8 3,33 4,1 0,81 526,80 800 407 1 122 342 553 
11 2 3,33 3,5 0,95 526,80 800 683 754 360 396 
12 8 3,33 4,1 0,81 526,80 800 407 1 122 342 553 
13 4 3,33 4,1 0,81 526,80 800 686 1 056 437 660 
14 4 3,33 4,1 0,81 526,80 800 686 1 056 437 660 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Balance de momentos: 
 
Cuando el momento negativo en un lado de un apoyo es menor que el del 
otro lado, la diferencia se distribuye en proporción a la rigidez; esto se hace 
para determinar el valor del momento balanceado (MB), el Código ACI 







Figura 17. Balance de momentos 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
M2 > M1  
 
Sí M1 > 0.8 * M2; entonces, MB = (M1 + M2) / 2  



















M1 = momento menor  
M2 = momento mayor  
K1, K2 = rigideces de losas 1 y 2  
L1, L2 = longitudes de losas  




Para realizar la distribución se efectúa el cálculo siguiente:  
 
Mr1 =  D1 ∗ (M2 − M1)  
Mr2 =  (−1) ∗ D2 ∗ (M2 − M1)  
MB1 =  M1 +  Mr1  
MB2 =  M2 +  Mr2  
MB =  Momento balanceado 
 
 Balance de momentos en losas 1 y 2 
 
Momento de losa 1 = 1 349 kg*m 
Momento de losa 2 = 1 577kg*m 
 
Chequeo de condición para balancear momento 
 
M1> 0,80* M2; 1 349 kg*m > 1 261,60 kg*m 
 
El cálculo del momento balanceado se realiza promediando los momentos: 
 
MB =  
1 349 + 1 577
2
= 1 463 kg ∗ m 
 
 Balance de momentos losas 1 y 4 
 
Momento de losa 1 = 1 054 kg*m 
Momento de losa 4 = 1 462 kg*m 
 
Chequeo de condición para balancear momento 
M1 < 0,80*M2; 1 054 kg*m < 1 169,6 kg*m 
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Se distribuye proporcional a la rigidez 
 






















Cálculo del momento balanceado: 
 
Mr1 =  0,50 ∗ (1 462 − 1 054) = 204 
Mr2 =  (−1) ∗ 0,50 ∗ (1 462 − 1 054) = −204  
MB1 =  1 054 +  204 = 1 258 kg ∗ m 
MB2 =  1 462 − 204 = 1 258 kg ∗ m 
MB = 1 258 kg ∗ m 
 
Se realizó el mismo procedimiento para todas las losas que conforman el 




Tabla XX.   Momentos balanceados losas primer nivel 
 
De losa A losa 
Momento balanceado 
(kg*m) 
1 2 1 463,00 
2 3 1 463,00 
4 5 1 217,50 
5 6 1 217,50 
7 8 534,11 
8 9 534,11 
10 11 534,11 
11 12 534,11 
1 4 1 258,00 
2 5 476,00 
3 6 1 258,00 
4 7 1 326,08 
5 8 648,36 
6 9 1 326,08 
7 10 1 122,00 
8 11 754,00 
9 12 1 122,00 
10 13 1 104,00 
12 14 1 104,00 
 







Figura 18. Planta momentos balanceados primer nivel 
 
 
Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 
 Diseño de losas del segundo nivel  
 
Datos de diseño: 
F’c = 280 kg/cm² 
F’y = 2 810 kg/cm² 
Peso volumétrico del concreto = 2 400 kg/m³ 
Cv= 500 kg/m² 
Diámetro de varilla propuesto = 3/8” 











Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 
 Determinando carga última en losas 
 
Carga muerta: 
Cm =  Wlosa + Sc 
Cm = (2 400
kg
m3












Cu = 1,2 ∗ Cm + 1,6 ∗ Cv 
Cu = (1,2 ∗ 364 
kg
m2
) + (1,6 ∗ 200 
kg
m2
















 Cálculo de momentos 
 
Se realizó el procedimiento utilizado en losas del primer nivel para losas 
del segundo nivel por lo tanto los resultados se encuentran resumidos en las 
siguientes tablas: 
 
Tabla XXI.    Casos y coeficientes de losas segundo nivel 
 
      
    
para momento 
negativo para momento positivo 
          Cm+Cv Cm Cv 




Cacm Cbcm Cacm Cbcm Cacv Cbcv 
15 4 4,1 5 0,82 0,071 0,029 0,039 0,016 0,048 0,020 
16 8 3,5 5 0,70 0,068 0,029 0,040 0,011 0,054 0,014 
17 4 4,1 5 0,82 0,071 0,029 0,039 0,016 0,048 0,020 
18 8 4,1 5 0,82 0,055 0,041 0,032 0,015 0,044 0,019 
19 2 3,5 5 0,70 0,074 0,017 0,030 0,007 0,049 0,012 
20 8 4,1 5 0,82 0,055 0,041 0,032 0,015 0,044 0,019 
21 8 3,33 4,1 0,81 0,055 0,041 0,032 0,015 0,044 0,019 
22 2 3,33 3,5 0,95 0,050 0,041 0,020 0,016 0,030 0,025 
23 8 3,33 4,1 0,81 0,055 0,041 0,032 0,015 0,044 0,019 
24 8 3,33 4,1 0,81 0,055 0,041 0,032 0,015 0,044 0,019 
25 2 3,33 3,5 0,95 0,050 0,041 0,020 0,016 0,030 0,025 
26 8 3,33 4,1 0,81 0,055 0,041 0,032 0,015 0,044 0,019 
27 4 3,33 4,1 0,81 0,071 0,029 0,039 0,016 0,048 0,020 
28 8 3,33 3,50 0,95 0,038 0,056 0,022 0,021 0,022 0,021 
29 4 3,33 4,1 0,81 0,071 0,029 0,039 0,016 0,048 0,020 
 
Fuente: elaboración propia. 
62 
 
Tabla XXII.     Cálculo de momentos para losas segundo nivel 
 
Losa Caso A (m) 
B 
(m) 
m=a/b Cm Cv Ma- Mb- Ma+ Mb+ 
15 4 4,1 5 0,82 436,80 320 985 658 587 399 
16 8 3,5 5 0,70 436,80 320 843 234 414 178 
17 4 4,1 5 0,82 436,80 320 985 658 587 399 
18 8 4,1 5 0,82 436,80 320 751 913 506 373 
19 2 3,5 5 0,70 436,80 320 900 608 441 297 
20 8 4,1 5 0,82 436,80 320 751 913 506 373 
21 8 3,33 4,1 0,81 436,80 320 254 701 191 319 
22 2 3,33 3,5 0,95 436,80 320 427 471 204 226 
23 8 3,33 4,1 0,81 436,80 320 254 701 191 319 
24 8 3,33 4,1 0,81 436,80 320 254 701 191 319 
25 2 3,33 3,5 0,95 436,80 320 427 471 204 226 
26 8 3,33 4,1 0,81 436,80 320 254 701 191 319 
27 4 3,33 4,1 0,81 436,80 320 429 660 260 394 
28 8 3,33 3,50 0,95 436,80 320 583 358 244 241 
29 4 3,33 4.1 0,81 436,80 320 429 660 260 394 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXIII.      Momentos balanceados losas segundo nivel 
 
De losa A losa 
Momento balanceado 
(kg*m) 
15 16 914 
16 17 914 
18 19 826 
19 20 826 
21 22 335 
22 23 335 
24 25 335 
25 26 335 
27 28 501 
28 29 501 
15 18 786 
16 19 421 
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Continuación de la tabla XXIII. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 




Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 
De losa A losa Momento balanceado 
17 20 786 
18 21 828 
19 22 558 
20 23 828 
21 24 701 
22 25 471 
23 26 701 
24 27 681 
25 28 415 
26 29 681 
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 Cálculo del acero de refuerzo para losas 
 
Se utiliza el momento máximo calculado para realizar la selección del 
armado que conformará la losa, ya que es una edificación de uso público y al 
momento de emergencia se puede utilizar como albergue, esto eleva 




Momento máximo = 1 463 kg*m 
 




∗ b ∗ d 
Donde: 
 
F’y = resistencia a fluencia del acero 
b = base (en este caso se tomará una franja unitaria) 
d = peralte de la losa 





∗ 100 ∗ 7,86 = 3,94 cm2 
 
Momento del acero mínimo: 
Masmin = φ ∗ [Asmin ∗ f
′y ∗ (d −
Asmin ∗ f
′y







Masmin = momento del acero mínimo 
𝜑 = factor de reducción por flexión 
Asmin = área de acero mínimo 
F’y = resistencia a la fluencia del acero 
d = peralte de losa 
F’c = resistencia a compresión del concreto 
b = base de losa (franja unitaria) 
 
Masmin = 0,90 ∗ [3,94 ∗ 2 810 ∗ (7,86 −
3,94 ∗ 2 810
1,7 ∗ 280 ∗ 100
)] = 76 001,47 kg ∗ cm
= 760,01 kg ∗ m 
 
El acero mínimo no cumple con la demanda del momento actuante sobre 
la losa, entonces se procede a calcular el área de acero requerida por el 
momento actuante: 
 
Asreq = [(b ∗ d) − √(b ∗ d)2 −
Mmax ∗ b








b = base (franja unitaria) (cm) 
d = peralte de la losa (cm) 
Mmax = momento máximo actuante (kg*m) 
F´c = resistencia a compresión del concreto (kg/cm²) 
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F’y = resistencia a la fluencia del acero (kg/cm²) 
 
Asreq. = [(100 ∗ 7,86) − √(100 ∗ 7,86)2 −





= 7,82 cm2 
 
Calculando espaciamiento requerido: 
 
7,82 → 100 
1,27 → S 
 





= 16,24 cm  
 
Chequeando espaciamiento máximo permitido por el código de diseño ACI 
318-08, sección 13.3.2 
 
Smax = 2 ∗ t = 2 ∗ 0,11m = 0,22 m ≈ 22 cm 
 
Las losas del primer nivel se armarán con varillas de acero corrugado 








Para el cálculo del refuerzo se aplicó el mismo procedimiento de losas del 
primer nivel, por lo que el armado será: 
 
Losas del segundo nivel armadas con varillas de acero corrugado núm. 3 
@ 15 cm. (ver detalle en planos estructurales). 
 
2.1.6.2.9. Diseño de vigas 
 
Las vigas son elementos estructurales resistentes a momentos diseñados 
principalmente para resistir flexión, estas resisten esfuerzos de tensión, 
compresión y corte. Para diseñar las vigas se utilizarán los datos obtenidos a 
través del análisis estructural, datos como momentos últimos y cortes últimos. 
 













Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 
 Diseño de viga A-B (V-6) del primer nivel, eje 2 
 
Sección propuesta para vigas del primer nivel: 
Datos de diseño: 
h = 0,50 m  
b = 0,25 m 
rec = 4 cm (ACI 318-08, 7.1.1) 
d = 45,36 cm 
f’c = 280 kg/cm² 
f’y = 2 810 kg/cm² 
Φ = 0,90 
 
 Diseño del acero longitudinal de refuerzo  
 
Se deben conocer primero los límites permitidos, tanto máximos como 
mínimos, con el fin de garantizar que el concreto y el acero de refuerzo 
funcionan de manera eficiente. Los límites del acero se calculan con las 












Asmax = 0,5 ∗ ρb ∗ b ∗ d 
ρb =











F’y = límite de fluencia del acero 
Asmax = área de acero máxima (cm²) 
Asmin = área de acero mínima (cm²) 
Ø = 0,85 
b1 = 0,85 
rb = Cuantía de acero balanceada 
b = base 
d = h – recubrimiento – 1/2Φ 
 

















6 120 + 2 810
) = 0,04926 
 
Asmax = 0,5 ∗ 0,04926 ∗ 25 ∗ 50 = 27,93 cm
2 
 
Se procede a calcular el área de acero requerida por los momentos 
actuantes de envolvente de momentos: 
 
Mizq(-) = 9 709,23 kg*m 
Mcentro(+) =4 339,90 kg*m 
Mder(-) = 11 314,90 kg*m 
 
AsMizq(−) = [(25 ∗ 45,36) − √(25 ∗ 45,36)2 −







AsMcentro(+) = [(25 ∗ 45,36) − √(25 ∗ 45,36)2 −







AsMder(−) = [(25 ∗ 45,36) − √(25 ∗ 45,36)2 −





= 10,43 cm2 
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Criterios sísmicos de selección del armado longitudinal según Código de 
Diseño ACI 318-08  
 
 Cama inferior 
 
Se deben colocar como mínimo 2 varillas de acero longitudinal, con el 
área mayor de los siguientes criterios: 
 
o Asmin = 5,69cm² 
o 50%Asreq.  M(+) = 1,93 cm² 
o 50%Asreq.  mayor M(−) = 5,21cm
2 
 
Para el acero longitudinal en la cama inferior se utilizará el Asmin, ya que 
esta es el área de acero mayor, equivale a 5,69 cm², se decidió colocar 2 
varillas corridas núm. 6, equivale a 5,70 cm², esto cubre el área de acero 
requerido por el momento positivo de la viga A-B. 
 
 
 Cama superior  
 
Se deben colocar como mínimo 2 varillas de acero longitudinal, con el 
área mayor de los siguientes criterios: 
 
o Asmin = 5,69 cm² 
o 33%Asreq.  mayor M(−) = 3,44 cm
2 
 
Para el acero longitudinal en la cama superior se utilizará el Asmin, ya que 
esta es el área de acero mayor, equivale a 5,69 cm² se decidió colocar 2 varillas 
corridas núm. 6, equivale a 5,70 cm². 
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El refuerzo calculado para Mizq(-) y Mder(-) son mayores que el acero 
corrido, se deben colocar bastones para satisfacer el acero requerido, por lo 
tanto:   
 
Se calcula la diferencia que existe entre el área de acero colocada y el 
área de acero requerida: 
 
Asrestante izq. = 8,87 cm² - 5,70 cm² = 3,17 cm² 
Asrestante der. = 10,43 cm² - 5,70 cm² = 4,73 cm² 
 
Se debe tomar en cuenta que no se deben colocar bastones con 
diferencia mayor a dos diámetros de la varilla colocada longitudinalmente, por lo 
que se decide colocar un bastón núm. 8 en el lado izquierdo de la viga y colocar 
un bastón núm. 8 en el lado derecho de la viga, esto cubre el acero requerido 
para soportar los momentos actuantes sobre la viga. 
 
Se comprueba que el acero colocado no sobrepase los límites mínimos ni 
máximos de acero longitudinal en la viga: 
 
Assuperior = 2 var. núm. 6 + 1 bastón No. 8 = 10,77 cm² 
Asinferior = 2 var. núm. 6 = 5,70 cm² 
 
Asmin ≤ Acero cama superior ≤ Asmax     
5,69 cm² ≤ 10,77 cm2 ≤ 27,93cm2 − Chequea    
 
Asmin ≤ Acero cama inferior ≤ Asmax      





 Cálculo del acero transversal, diseño a corte 
 
Para resistir los efectos del corte en vigas, es necesario colocar refuerzo 
trasversal, que además de resistir los efectos del corte, ayuda a confinar el 
concreto y da soporte lateral a las barras de refuerzo, en regiones en las que se 
espera fluencia. 
 
 Longitud de confinamiento en los extremos de la viga 
 
Para determinar la longitud de confinamiento en los extremos de la viga, 
es necesario calcular primero el corte resistente de la viga, se consideran los 
siguientes criterios: 
 
o si Vres<Vu, entonces se diseñan los estribos cerrados de 
confinamientos con los datos de cortante obtenidos del análisis 
estructural 
 
o si Vres>Vu, entonces no es necesario calcular estribos cerrados de 
confinamiento ya que la sección de la viga resiste los efectos de 
cortante, se colocan estribos para soporte lateral de varillas 
longitudinales a una separación no mayor a d/2. 
 
Calculando la longitud de confinamiento para viga A-B, primer nivel del eje 2. 
 
Vres = ∅ ∗ 0,53 ∗ √f ′c ∗ b ∗ d 
Vres = 0,85 ∗ 0,53 ∗ √280 ∗ 25 ∗ 45,36 = 8 548,44  kg 
Vu = 10 903,87 kg 
 
Vres<Vu     se diseñan los estribos 
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∗ 250 = 44 cm. 
 
Calculando separación para estribos cerrados de confinamiento en la 
longitud de confinamiento: 
 
Se calcula la separación de estribos teórica de la siguiente forma: 
 
S =
2 ∗ Av ∗ Fy ∗ d
V
 









Según el ACI 318-08 en la sección 21.5.3, se deben disponer de estribos 
cerrados de confinamiento en una longitud mínima igual a dos veces la altura 
del elemento, medida desde la cara del elemento de apoyo hacia el centro de la 
luz, en ambos extremos de la viga. 
 
El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar colocado a una 
separación máxima de 5 cm de la cara del elemento de apoyo. La separación 
de los estribos cerrados de confinamiento restantes no debe exceder al menor 
de los siguientes criterios: 
 
o d/4 
o 8 veces el diámetro de las barras longitudinales más pequeñas 
o 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de 
confinamiento. 
o 30 cm. 
 
Calculando la longitud mínima de confinamiento, según Código de Diseño 





Se comprueban los requisitos del ACI 318S-08 sección 21.5.3, tomando la 
separación menor, entre la separación teórica y los requisitos del ACI. 
 
o d/4 = 45,36/4 = 11,34 cm 
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o 8*ølongitudinal = 8*2,85 = 22,80 cm 
o 24*øestribo =24*0,71 = 17,04 cm 
o 30 cm 
 
Se coloca el primer estribo cerrado de confinamiento a una separación de 
5 cm del rostro del elemento de apoyo, el resto de estribos se coloca a una 
separación de S = 11 cm dentro de la zona de confinamiento, los estribos en la 
zona no confinada se colocarán a una separación máxima de S = d/2 = 22,68 
cm, se selección utilizar una separación de S = 20 cm. 
 
Se aplicó este procedimiento, y criterios para el cálculo de todas las vigas de 
la estructura, en las siguientes figuras se detalla el armado de las vigas y una 
tabla resumen del armado de vigas. 
 









































A-A' 5 0,50 0,25 2 No. 6 3 No. 6 2 No. 6 No. 3; 1 @ 0,05 
C-C' 5 0,50 0,25 2 No. 6 3 No. 6 - + 9 @ 0,11 + resto @ 0,20 m 
C-C' 5 0,50 0,25 2 No. 6 3 No. 6 2 No. 8 Empezando en  ambos extremos 
2 
C-C' 5 0,50 0,25 2 No. 6 3 No. 6 2 No. 8 No. 3; 1 @ 0,05 
B-B' 5 0,50 0,25 2 No. 6 3 No. 6 - + 9 @ 0,11 + resto @ 0,20 m 
A-A' 5 0,50 0,25 2 No. 6 3 No. 6 2 No. 6 Empezando en  ambos extremos 
3 
A-A' 3,33 0,50 0,25 2 No. 6 3 No. 6 2 No. 6 No. 3; 1 @ 0,05 
B-B' 3,33 0,50 0,25 2 No. 6 3 No. 6 - + 9 @ 0,11 + resto @ 0,20 m 
D-D' 3,33 0,50 0,25 2 No. 6 3 No. 6 1 No. 5 Empezando en  ambos extremos 
4 
D-D' 3,33 0,50 0,25 2 No. 6 3 No. 6 1 No. 5 No. 3; 1 @ 0,05 
B-B' 3,33 0,50 0,25 2 No. 6 3 No. 6 - + 9 @ 0,11 + resto @ 0,20 m 




Continuación de la tabla XXIV. 
 
5 
E-E' 3,33 0,50 0,25 2 No. 6 3 No. 6 1 No. 6 No. 3; 1 @ 0,05 
B-B' 3,33 0,50 0,25 2 No. 6 3 No. 6 - + 9 @ 0,11 + resto @ 0,20 m 
E-E' 3,33 0,50 0,25 2 No. 6 3 No. 6 1 No. 6 Empezando en  ambos extremos 
6 
F-F' 4,10 0,50 0,25 2 No. 6 2 No. 6 1 No. 8 No. 3; 1 @ 0,05 
G-G' 4,10 0,50 0,25 2 No. 6 2 No. 6 - + 9 @ 0,11 + resto @ 0,20 m 
F-F' 4,10 0,50 0,25 2 No. 6 2 No. 6 1 No. 8 Empezando en  ambos extremos 
7 
F-F' 3,50 0,50 0,25 2 No. 6 2 No. 6 1 No. 8 No. 3; 1 @ 0,05 
G-G' 3,50 0,50 0,25 2 No. 6 2 No. 6 - + 9 @ 0,11 + resto @ 0,20 m 
F-F' 3,50 0,50 0,25 2 No. 6 2 No. 6 1 No. 8 Empezando en  ambos extremos 
8 
F-F' 4,10 0,50 0,25 2 No. 6 2 No. 6 1 No. 8 No. 3; 1 @ 0,05 
G-G' 4,10 0,50 0,25 2 No. 6 2 No. 6 - + 9 @ 0,11 + resto @ 0,20 m 
F-F' 4,10 0,50 0,25 2 No. 6 2 No. 6 1 No. 8 Empezando en  ambos extremos 
9 
H-H' 5 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 1 No. 5 No. 3; 1 @ 0,05 
I-I' 5 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 - + 8 @ 0,08 + resto @ 0,15 m 
J-J' 5 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 2 No. 6 Empezando en  ambos extremos 
10 
J-J' 5 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 2 No. 6 No. 3; 1 @ 0,05 
I-I' 5 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 - + 8 @ 0,08 + resto @ 0,15 m 
J-J' 5 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 2 No. 6 Empezando en  ambos extremos 
11 
J-J' 3,33 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 2 No. 6 No. 3; 1 @ 0,05 
I-I' 3,33 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 - + 8 @ 0,08 + resto @ 0,15 m 
H-H’ 3,33 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 1 No. 5 Empezando en  ambos extremos 
12 
H-H’ 3,33 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 1 No. 5 No. 3; 1 @ 0,05 
I-I' 3,33 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 - + 8 @ 0,08 + resto @ 0,15 m 
H-H’ 3,33 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 1 No. 5 Empezando en  ambos extremos 
13 
H-H’ 3,33 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 1 No. 5 No. 3; 1 @ 0,05 
I-I' 3,33 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 - + 8 @ 0,08 + resto @ 0,15 m 
H-H’ 3,33 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 6 1 No. 5 Empezando en  ambos extremos 
14 
K-K' 4,10 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 5 1 No. 5 No. 3; 1 @ 0,05 
L-L' 4,10 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 5 - + 8 @ 0,08 + resto @ 0,15 m 
K-K' 4,10 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 5 1 No. 5 Empezando en  ambos extremos 
15 
K-K' 3,50 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 5 1 No. 5 No. 3; 1 @ 0,05 
L-L' 3,50 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 5 - + 8 @ 0,08 + resto @ 0,15 m 




Continuación de la tabla  XXIV. 
 
16 
K-K' 4,10 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 5 1 No. 5 No. 3; 1 @ 0,05 
L-L' 4,10 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 5 - + 8 @ 0,08 + resto @ 0,15 m 
K-K' 4,10 0,40 0,20 2 No. 5 2 No. 5 1 No. 5 Empezando en  ambos extremos 
 
Fuente: elaboración propia. 
 




Fuente: elaboración propia, programa AutoCAD 2013. 
 




Fuente: Elaboración propia, programa AutoCAD 2013. 
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2.1.6.2.10. Diseño de columnas 
 
Las columnas son elementos verticales que soportan cargas axiales 
producidas por el peso de la estructura, principalmente trabajan a compresión, 
pero también trabajan soportando momentos flectores en uno o ambos ejes de 
la sección transversal. Se realiza el diseño de la columna crítica del primer 
nivel. 
 
 Diseñando la columna critica del primer nivel 
 
Datos de diseño: 
 
F’c = 280 kg/cm² 
F’y = 2810 kg/cm² 
A. col. = 0,09 m2 
L. col. = 3,50 m 
Mx = 5 946,88 kg-m 
My = 5 997,19 kg-m 
Vu = 3 417,63 kg 
 
 Carga última para columna 
 
CU=1,2*CM+1,6*CV 
CU=1,2*(439)+1,6*(500)=1 326,80 kg/m2 
 












 Carga axial última 
 
P2=área tributarialosa*(P.Plosa+CV)+Secviga*l*Wc 
P2=17 660,81 kg 
 
P1=área tributarialosa*(P.Plosa+CV)+Secviga*l*Wc+CV*H*l+P3 
P1=47 668,54 kg 
 
 Esbeltez (E) 
 
La esbeltez en una columna es la relación que existe entre la altura y la 
sección transversal de la misma, estas se pueden clasificar en cortas, 
intermedias y largas. 
 
o Columna corta E < 22 
o Columna intermedia22 < E < 100 
o Columna larga E > 100 
 
Calculando esbeltez de columna en el sentido “X” 
 











Tabla XXV.      Datos cálculo de 𝜳𝒂 
 
Tipo elemento Núm. elemento Base (cm) Altura (cm) Largo (cm) Inercia (cm^4) I/L 
C1 1,00 30,00 30,00 350,00 67 500,00 192,86 
C2 0,00 30,00 30,00 350,00 67 500,00 0,00 
V1 0,00 25,00 50,00 410,00 260 416,67 0,00 
V2 2,00 20,00 40,00 410,00 106 666,67 520,33 
 
Fuente: elaboración propia. 
 








C1 1,00 30,00 30,00 350,00 67 500,00 192,86 
C2 1,00 30,00 30,00 350,00 67 500,00 192,86 
V1 2,00 25,00 50,00 410,00 260 416,67 1 270,33 
V2 0,00 20,00 40,00 410,00 106 666,67 0,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 




Ψb =  
192,86 + 192,86
(2 ∗ 1 270,33)
= 0,30 










∗ √1 + Ψprom             cuando Ψprom < 2 
K = 0,90 ∗ √1 + Ψprom                           cuando Ψprom > 2 
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k =  
20 − 0,34
20













Se aplicó este procedimiento para calcular la esbeltez en el sentido “Y” de 
la columna. 
 
Ey = 50,34 
 
La columna se clasifica como una columna intermedia, por lo tanto se 
debe realizar el cálculo de los magnificadores de momento para el diseño de la 
columna, a continuación se describe el procedimiento en el sentido “x”. 
 
 Calculando momentos de diseño 
 
Factor de flujo plástico del concreto: 
 














Ec = 15 100 ∗ √f ′c = 15 100 ∗ √280 = 252 671,33 
 
EI =












EI = 4 883,25 Ton − m2 
 






π2 ∗ 4 883,25
(1,14 ∗ (3,50))
2 = 3 044,14 Ton 
 













0,70 ∗ 3 044,14
= 1,02 
 




Para el cálculo del momento de diseño en el eje “Y” se realizó este 
procedimiento, por lo tanto: 
 
Mdy = 1,02 ∗ 5 997,19 = 6 176,31 kg ∗ m ≈ 6,18 Ton ∗ m 
 
o Refuerzo longitudinal 
 
Según el ACI 318-08 sección 2.6.3, el porcentaje de refuerzo longitudinal 
debe estar dentro del rango: 
 




Ag = área de la columna 
Asmin = 0,01*Ag 
Asmax = 0,06*Ag 
 
Se propone un área de acero del 2,50 % del área gruesa de la columna: 
 
Ag = 30 ∗ 30 = 900 cm
2 
As min = 0,01 ∗ 900 = 9,00 cm
2 
As propuesta = 0,025 ∗ 900 = 22,50 cm
2 
As max = 0,06 ∗ 900 = 54,00 cm
2 
 
As propuesta = 22,50cm
2     ≈      8 núm. 6 
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r = recubrimiento (4 cm) 
d’ = 2 veces el recubrimiento 
d = lado corto de la sección de la columna 
h = lado largo de la sección de la columna 
 
Yx,y =
30 − 2 ∗ 4
30
= 0,7333 
Valores de la curva 
ρ =
As ∗ Fy
0,85 ∗ f ′c ∗ Ag
=
22,50 ∗ 2 810

















= 0,1296 m 
 












∗ 100 = 0,432 
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Los valores de los coeficientes de interacción se calcularon a través del 
software JC-diseño de concreto, donde se obtuvieron K’x = 0,44 y K’y = 0,44. 
 




Fuente: Programa J.C.- diseño de concreto. 
 
Carga resistente de la columna a una excentricidad ex 
 
P′x = K
′x ∗ f ′c ∗ Ag = 0,44 ∗
280
1 000
∗ 900 = 110,88 Ton 
 
Carga resistente de la columna a una excentricidad ey 
 
P′y = K
′x ∗ f ′c ∗ Ag = 0,44 ∗
280
1 000
∗ 900 = 110,88 Ton 
 
Carga axial resistente de la columna 
P′o = 0,7 ∗ [0,85 ∗ f
′c ∗ Ag + As ∗ Fy] 
P′o = 0,7 ∗ [0,85 ∗ 280 ∗ 900 + 22,50 ∗ 2 810] = 194,79 Ton 
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= 77,50 Ton 
 
P′u = 77,50 Ton > Pu = 47,67 Ton 
 
La carga axial última que soporta la columna es mayor que la carga 
actuante última sobre la columna, por lo tanto, la sección y armado propuesto 
chequean. 
 
 Refuerzo transversal en columna 
 
Tiene como objeto aumentar la ductilidad de la columna, esto significa 
mayor capacidad de absorber los efectos sísmicos. El Código de Diseño ACI 
318-08 en la sección 21.3.5, menciona que se debe disponer de estribos 
cerrados de confinamiento en una longitud no menor que: 
 
o Una sexta parte de la luz libre de la columna 
o La mayor dimensión de la sección transversal de la columna 
o 45 cm 
 
Calculando longitud de confinamiento: 
o L/6 = 350 cm/6 = 58,33 cm 
o Hcol = 30 cm 




La longitud de confinamiento será como mínimo de 60 cm, medida desde 
el rostro de la columna. 
 
Chequeando corte resistente y corte actuante de la columna; al igual que 
en vigas, se debe realizar este chequeo. 
 
o si Vres<Vu, se diseñan los estribos cerrados de confinamientos con 
los datos de cortante obtenidos del análisis estructural. 
 
o si Vres>Vu, no es necesario calcular estribos cerrados de 
confinamiento ya que la sección de la viga resiste los efectos de 
cortante, se colocan estribos para soporte lateral de varillas 
longitudinales a una separación no mayor a d/2. 
 
Vres = ∅ ∗ 0,53 ∗ √f ′c ∗ b ∗ d 
Vres = 0,85 ∗ 0,53 ∗ √280 ∗ 30 ∗ (30 − 4) = 5 879,88  kg 
Vact = 3 417,63 kg 
 
Vres > Vact ; por lo tanto, la seccion de la columna resiste los efectos de corte 
 
 Cálculo de estribos en longitud de confinamiento 
 
A pesar que el corte resistente de la columna es mayor que el actuante, 
para darle una mayor ductilidad a la columna se debe calcular separación de 






Cuantía volumétrica  
 
ρs = 0,45 ∗ (
Ag
Ach
− 1) ∗ (






𝛒𝒔 = cuantía volumétrica 
Ag = área gruesa (b*h) 
Ach = área chica ((b-2*rec)*(h-2*rec)) 
F’c = resistencia a compresión del concreto (280 kg/cm²) 
F’y = resistencia a la fluencia del acero (2 810 kg/cm²) 
 
ρs = 0,45 ∗ (
900
676
− 1) ∗ (
0,85 ∗ 280
2 810
) = 0,01263 
 









Ss = separación de estribos en zona de confinamiento 
𝛒𝒔  = cuantía volumétrica 
Av = área de la varilla de refuerzo transversal 






= 8,64 cm  
 
En la longitud de confinamiento se deben colocar estribos a cada 8 cms y 
en el resto se colocan estribos a d/2 = 13 cms, se deben rotar los estribos a 45° 
a lo largo de la columna, para tener refuerzo en todas las caras de la columna. 
 
Para las columnas del segundo nivel se aplicó el mismo procedimiento, 
dando como resultado ocho varillas núm. 6 corridas de acero corrugado, 
estribos a 8 cms en longitud de confinamiento y resto a d/2=13 cms. (ver figura 
27, armado de columna del primer y segundo nivel). 
 
Chequeo de nudos a cortante: 
 
As superior = 2 No. 6 + 2 bastones No. 8 = 15,84 𝑐𝑚² 
 
M =  Asfy (d −
Asfy
1,7f ′cb
) = 18 525,06 kg ∗ m 






18 525,06 kg ∗ m
3,05m
= 6 073,79 kg 
 
Fuerza cortante neta 
 
Vu = T − Vh  →  Vu = AsFy − Vh 
Vu = (15,84 cm
2 ∗ 2 810
kg
cm2
) − 6 073,79 kg 
 
Clasificación del nudo 
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hcol = 30,00 cm → 30,00 (
3
4
) = 22,50 cm   
bviga = 25,00 cm  
Como bviga > 22,50 cm, se considera un nudo confinado 
 
Corte que resiste del concreto (ACI 21.7.4) 
 
∅Vn = 5,3√f ′c ∗ Aj 
 
Donde: 
Aj = hcol ∗ bj 
∅ = 0,75 para corte 
 
bj debe ser el menor de: 
 
 b + h = 25,00 cm + 30,00 cm = 55,00 cm 
 
 b + 2x = 25,00 cm + 2(2,50) = 30,00 cm  
 
∅Vn = 0,75 ∗ 6 073,79 kg = 4 555,34 kg 
 
5,3√f ′c ∗ Aj = 5,3 ∗ √280 ∗ 30,00 cm = 2 660,57 kg 
 












Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
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2.1.6.2.11. Diseño de gradas 
 
Las gradas deben ser cómodas y diseñadas para soportar las cargas de 
trabajo, para el módulo de gradas el espesor se calcula con el siguiente criterio: 
 







Calculando longitud de losa 
 
d =  √(2,04)2 + (3,50)2 = 4,05 m  
 





= 0,20 cm 
 
Calculando peso propio de las gradas 
 
H = 0,30 m 
CH = 0,18 m 
 













Calculando carga última en gradas: 
 
Cargas para gradas: 
SC = 60 kg/m² 
Carga viva = 500 kg/m² 
Carga muerta = 696 kg/m² 
Carga última = (1,2*756) + (1,6*500) = 1 707,20 kg/m² 
 






1 707,20 ∗ 4,052
14





1 707,20 ∗ 4,052
9
= 3 111,37 kg − m 
 





∗ b ∗ d =
14,1
2 810
∗ 100 ∗ (20 − 2,5 − 0,64) = 8,46 cm2 
 
Cálculo de acero requerido 
 
Asreq M(−) = [100 ∗ 16,86 − √(100 ∗ 16,86)2 −










Asreq M(+) = [100 ∗ 16,86 − √(100 ∗ 16,86)2 −






Asreq M(+) = 7,56 cm
2 
 




8,46 cm2 → 100 cm
1,27 cm2 → S
]   →    S =
1,27 ∗ 100
8,46
= 15,00 cm 
 
Se selecciona colocar acero núm.4 @ 15 cm. 
 
Cálculo de acero por temperatura (sentido corto de las gradas) 
 




4 cm2 → 100 cm
0,71 cm2 → S
]   →    S =
0,71 ∗ 100
4
= 18 cm 
 
Smax = 2 ∗ t = 2 ∗ 20 = 40 cm 
 
Se selecciona colocar acero núm.3 @ 18 cm. 
 
El armado en gradas será en el sentido largo varillas corrugadas núm. 4 a cada 








Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 
2.1.6.2.12. Diseño de cimientos 
 
Los cimientos son elementos estructurales que están en contacto directo 
con el suelo, su función es transmitir todas las cargas actuantes en la estructura 
hacia el suelo. Para seleccionar el tipo de cimentación a utilizar se debe tomar 
en cuenta la capacidad soporte del suelo, ya que de esto depende si se diseñan 
cimentaciones profundas o cimentaciones superficiales. Para este proyecto se 




 Diseño de zapata concéntrica 
 




Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 
Datos de diseño: 
 
F’c = 280 kg/cm² 
F’y = 2 810 kg/cm² 
Desplante = 2,00 m 
Sección de columna = 30,00 * 30,00 cm 
Vs = 25 Ton/m² 
P.v. concreto = 2 400 kg/m³ 
P.v. suelo = 1 650 kg/m³ 
P. U. = 47 668,54 kg 
Mx = 5 946,88 kg*m 
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My = 5 964,52 kg*m 
Fcu = 1,41 
 
Espesor de la zapata 
 
El peralte total mínima de las zapatas apoyadas sobre el suelo debe ser 
de 15 cm, el recubrimiento mínimo para concreto colocado y expuesto 
permanentemente contra el suelo es de 7,5cm. Según el Código de Diseño ACI 
318-08 en la sección 15.7 y sección 7.7.1. 
 
Se asume un peralte (t) =  0,40 m, con recubrimiento de 7,5 cm. Con estos 
datos se calcula el peralte efectivo de la zapata. 
 
defectivo  =  t –  recubrimiento –  ø/2 
 
La varilla a utilizar en este caso es la núm. 6 con diámetro (Ø) = 1,91 cm 
 
defectivo  =  0,40 − 0,075 − 0,00191/2 =  0,3155 m 
 






1,41 ∗ 1 000






1,5 ∗ 1 000






1,5 ∗ 1 000
= 4,22 Ton − m 
 










= 2,02 m2 
 
Se realizó la comprobación del área de zapata y se llegó a la conclusión 
que es necesario aumentar la misma, por lo tanto se propone utilizar una zapata 
de 1,90m * 1,90m con una nueva área de zapata de 3,61 m². 
 
Chequeo de presión sobre el suelo 
 
La presión de contacto entre la zapata y el suelo no debe ser mayor que el 
valor soporte del suelo (Vs) ni debe ser negativo, las presiones sobre el suelo 






















′ + Pcimiento + Psuelo 
PT = 33,74 + 3,61 ∗ 0,40 ∗ 2,4 + 3,61 ∗ (2 − 0,35) ∗ 1,65 = 46,72 Ton 
 
































qmin > 0  ;   5,57 > 0 → Chequea 
Al verificar que se cumplan los criterios de presiones admisibles, se 
comprueba que las dimensiones de la zapata son las adecuadas, se procede a 
calcular la presión última de la zapata o presión de diseño. 
 





Para el diseño de la zapata se realizan dos chequeos, los cuales indican si 
el peralte de zapata propuesto es el indicado para soportar los esfuerzos 
generados por las cargas. 
 
 Chequeo por corte simple 
 
Este es el primer chequeo, ya que en zapatas ocurre falla por corte en una 
distancia igual al peralte efectivo de la zapata, medida desde el rostro de la 
















Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 
Corte actuante 






− d) ∗ 𝑏𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 






− 0,3155) ∗ 1,90 = 0,92 m² 
Vact. = Área de corte simple ∗ qu 
Vact. = 0,92 ∗ 28,71 = 26,41 Ton 
 
Corte resistente 
Vres. = 0,53 ∗ ∅ ∗ b ∗ d ∗ √f´c 
Vres. = 0,53 ∗ 0,85 ∗ 190 ∗ 0,3155 ∗ 100 ∗
√280
1 000
= 45,18 Ton 
Vres > Vact.  simple     → Chequea el peralte para corte simple 
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 Corte punzonante 
 




Fuente: elaboración propia con el programa AutoCAD 2013. 
 
Corte actuante por punzonamiento 
 
Área de corte punzonante = 3,61 − (0,30 + 0,3155)2 = 3,23m2 
Vact.  punzonante = Área de corte punzonante ∗ qu 
Vact.  punzonante = 3,23 ∗ 28,71 = 92,73 Ton 
 
Corte resistente por punzonamiento 
 
bo = perímetro del área punzonante 
bo = (40 + 31,55) ∗ 4 = 246,19 cm 
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Vres.  punzonante = 1,06 ∗ ∅ ∗ bo ∗ d ∗ √f´c 
Vres.  punzonante = 1,06 ∗ 0,85 ∗ 246,019 ∗ 31,55 ∗ √280 = 121,51 Ton 
 
Vact.  punzonante < Vres.  punzonante      →      Chequea el peralte de la zapata 
 
 Diseño a flexión de zapata concéntrica 
 














∗ 1 000 = 9 187,52  kg − m 
 
Calculando el área de acero, se asume una franja unitaria de zapata: 
 





∗ 100 ∗ 31,55 = 15,83 cm2 
 
Área de acero requerido por el momento: 
 












b = franja unitaria de zapata 
d = peralte efectivo de la zapata 
Mu = momento último 
f’c = resistencia a la compresión del concreto 
Fy = límite de fluencia del acero 
 
Asrequerida = [100 ∗ 31,55 − √(100 ∗ 31,55)2 −







Asrequerida = 11,77 cm
2 
 
El área de acero a colocar para el armado será el del acero mínimo, ya que 
es mayor que el área de acero requerida. 
 
Se utilizarán varillas núm. 6 con un área de acero de 2,85 cm2. 
(
15,83 cm2 → 100 cm
2,85 cm2 → S
)    →     S =
2,85 ∗ 100
15,83
= 18 cm 
 
Se colocarán varillas núm. 6 @ 0,18m en la cama inferior en ambos 
sentidos. 
 
Acero por temperatura: 
 




Astemp = 0,002 ∗ b ∗ t = 0,002 ∗ 100 ∗ 40 = 8 cm
2 
 
Se utilizarán varillas núm. 6 con un área de acero de 2,85 cm2. 
 
(
8 cm2 → 100 cm
2,85 cm2 → Stemp
)     →     Stemp =
2,85 ∗ 100
8
= 35,63 cm 
 
Se colocarán varillas núm. 6 @ 0,30m en la cama superior como refuerzo 
por temperatura en ambos sentidos.  
 















Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 
 Diseño de zapata excéntrica 
 
Se diseñan zapatas excéntricas en una edificación cuando la columna no se 
puede colocar en el centro de la misma por factores externos, uno de ellos es la 















Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 
Datos de diseño: 
 
F’c = 280 kg/cm² 
F’y = 2 810 kg/cm² 
Desplante = 2,00 m 
Sección de columna = 30,00 * 30,00 cm 
Vs = 25 Ton/m² 
P.v. concreto = 2 400 kg/m³ 
P.v. suelo = 1 650 kg/m³ 
P. U. = 28 244,36 kg 
Mx = 5 946,88 kg*m 
My = 5 964,52 kg*m 





Espesor de la zapata 
 
Se asume un peralte (t) =  0,40 m, con recubrimiento de 7,5 cm. Con estos 
datos se calcula el peralte efectivo de la zapata. 
 
defectivo  =  t –  recubrimiento –  ø/2 
 
La varilla a utilizar en este caso es la núm. 6 con diámetro (Ø) = 1,91 cm 
 
defectivo  =  0,40 − 0,075 − 0,00191/2 =  0,3155 m 
 







1,41 ∗ 1 000






1,41 ∗ 1 000
= 4,22 Ton − m 
 








= 1,19 m2 
 
Después de comprobar presiones ejercidas y el área de zapata sobre el 
suelo se concluye que es necesario aumentar las dimensiones de la misma, las 







Se realiza una transferencia de cargas y momentos hacia el centro de 
gravedad (CG), de modo que el centro de gravedad de la zapata coincida con el 
centro de presión 
 
Figura 35. Diagrama de cuerpo libre, zapata excéntrica 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Carga al centro de gravedad 
 
Pcg = P




Pcg = carga en el centro de gravedad 
P’ = carga de trabajo 
Ps = carga debido al peso propio del suelo 
Pcim. = carga debido al peso propio de la cimentación  
 




Momento al centro de gravedad 
 




Mcg = momento en el centro de gravedad 
Mtx = momento máximo en el eje  
P’ = carga de trabajo 
D = distancia entre la aplicación de cargas y el centro de gravedad de zapata 
 










Mcg =  4,22 + (19,99 ∗ 0,93) = 22,71 Ton ∗ m 
 


















 → Entonces presión máxima se calcula:  
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qmax =  
4 ∗ Pcg




Pcg = carga en el centro de gravedad 
B = base de la zapata 
L = largo de la zapata 
e = excentricidad 
 
qmax =  
4 ∗ 36,63
3 ∗ 2,15 ∗ (2,15 − (2 ∗ 0,62))
= 24,96 Ton 
 
La presión máxima no excede la capacidad soporte (Vs) del suelo por lo 
tanto las dimensiones calculadas son adecuadas 
 
Calculando presión última en el suelo 
 





Calculando presión última entre suelo y cimiento 
 
qu(s+c) = FCU ∗ [(desplante ∗ P. p suelo) + (t ∗ P. p. concreto)] 














Fuente: elaboración propia. 
 
Cálculo de la ecuación de cargas por medio de relación de triángulos 
 
3ª = 3 ∗ ( 
L
2
− e) = 3 ∗ (
2,15
2












 Diseño de espesor 
 
El espesor en zapata debe resistir los esfuerzos de corte por punzonamiento 
y corte simple. Se detalla el procedimiento a continuación. 
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Chequeo por corte punzonante 
 




Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 







) = 45,77cm 
 
La sección crítica de punzonamiento con respecto a “X” se localiza en: 
 




x = 1,36 − (0,30 +
0,3155
2
) = 0,9072 m 
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Sustituyendo en la ecuación de carga W(x) se obtiene: 
 





Calculando corte por punzonamiento actuante 
 
Vact = ∑ Fv 
Vact = 28,24 + [6,02 ∗ (0,4577 ∗ 0,6155) − [
23,44 + 35,27
2
∗ 0,4577 ∗ 0,6155] 
Vact = 21,67 Ton 
 
Calculando el corte punzonante resistente 
 
Vres =




0,85 ∗ 1,06 ∗ √280 ∗ ((2 ∗ 45,77) + 61,55) ∗ 31,55
1 000
= 72,82 Ton 
 
Vres > Vact → Chequea el peralte propuesto por punzonamiento 
 
Después de comprobar que el espesor en la zapata resiste el corte por 





Sección crítica en: 
 
x = 3ª − (Bcol + d) = 1,36 − 0,6155 = 0,7445m 
 
Se obtiene la ecuación de  corte tomando como base la ecuación de 
cargas para cualquier posición de “x” bajo la zapata. 
 
V = [qu(s+c) ∗ (L − 3ª)] + (qu(s+c) ∗ x) − [
1
2
x ∗ 25,84x] 
V = [6,02 ∗ (2,15 − 1,36)] + (6,02x) − [
1
2
x ∗ 25,84x] 
V = 4,75 + 6,02x − 12,92x² 
 
Para obtener Vmax a una distancia x se deriva la ecuación de corte y se 











= 0,23 m 
 
Sustituyendo en la ecuación general de corte para obtener el corte máximo 
 
V(0,23) = 4,75 + 6,02(0,23) − 12,92(0,23)
2 = 5,45 Ton 
 
Chequeando corte simple en la sección critica donde x = 61,55 cm 
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V(0,7445) = 4,75 + 6,02(0,7445) − 12,92(0,7445)
2 = 2,07 Ton 
 
El chequeo se realiza con V(0,23), ya que este es el corte mayor 
 
Calculando corte resistente: 
Vres =




0,85 ∗ 0,53 ∗ √280 ∗ 100 ∗ 31,55
1 000
= 51,13 Ton 
Vres > Vact → Chequea el peralte propuesto por corte simple 
 
 Diseño del refuerzo a flexión 
 
Los momentos críticos se dan en: 
 Al rostro de la columna (sección critica de flexión) 
 
X = 3ª − bcol = 1,36 − 0,30 = 1,06m 
 
Sustituyendo en la ecuación de carga 





 Cuando se da el momento máximo donde V=0 
 




Se resuelve la ecuación cuadrática y se obtienen los siguientes resultados 
para “x” 
 
X1 = 0,88 → ”x” seleccionado 
X2 = −0,41 
 
Sustituyendo en la ecuación de carga 
 


























= 5,10 Ton ∗ m 
 










= 5,39 Ton ∗ m 
 
El cálculo del acero requerido se realiza con el momento máximo, ya que 
este es el mayor de los dos. 
 




AsMmax = [(100 ∗ 31,55) − √(100 ∗ 31,55)2 −





= 6,84 cm2 
 




∗ 100 ∗ 31,55 = 15,83 cm2 
 
El área de acero a colocar será el del acero mínimo 
 
Calculando espaciamiento de varillas 
 
Utilizando varillas núm. 6 con un área de acero de 2,85 cm2. 
(
15,83 cm2 → 100 cm
2,85 cm2 → S
)    →     S =
2,85 ∗ 100
15,83
= 18 cm 
 
Se colocarán varillas núm. 6 @ 0,18m en la cama inferior en ambos sentidos. 
 
Acero por temperatura: 
 
Este se coloca en la cama superior de la zapata 
Astemp = 0,002 ∗ b ∗ t = 0,002 ∗ 100 ∗ 40 = 8 cm
2 
 
Se utilizarán varillas núm.6 con un área de acero de 2,85 cm2. 
(
8 cm2 → 100 cm
2,85 cm2 → Stemp
)     →     Stemp =
2,85 ∗ 100
8




Se colocarán varillas núm. 6 @ 30 cm en la cama superior en ambos sentidos. 
 




Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 



















Deben de ser capaces de soportar la demanda del uso de la edificación, 
este proyecto contará con instalaciones de agua potable, drenaje e 
instalaciones eléctricas. 
 
2.1.7.1. Agua potable 
 
Se debe distribuir el agua de manera adecuada para que llegue constante  
a todos los artefactos de agua potable, se diseña un circuito cerrado con 
subramales de abastecimiento, se aplicó el método de Hunter. 
 
Cálculo de subramales 
 
Se llama así a la tubería que dará abastecimiento directo a los artefactos 
sanitarios, el diámetro de los mismos queda de la siguiente manera: 
 
 Lavamanos  ½” 
 Inodoros con tanques ½” 
 Urinales ½” 
 Lavatrastos ½” 
 
Cálculo de línea principal 
 
Cada artefacto sanitario tiene un consumo de agua distinto, por ello se le 
asigna a cada uno, por separado, unidades de gasto (UH), esto ayuda a 




Tabla XXVII.        Consumo UH por artefacto 
 
No. artefactos Artefacto UH asignadas Cantidad de UH de gasto 
6 Lavamanos 2 12 
7 Inodoros 5 35 
1 Ducha 3 3 
2 Urinales 3 6 
8 Lavatrastos 4 32 
  Total 88 UH 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El total es de 88 UH, con un gasto probable de 2,48 litros/segundo. 
 
Se le aplica un factor de corrección de 0,60 
 






= 23,59 gpm 
 
Diámetro de la tubería 
 
El método Hunter para un gasto de 23,59 gpm propone utilizar tubería de 1”, 




El drenaje en una edificación se debe separar en sanitario y pluvial, esto 
para evacuar con más facilidad las aguas, conducir el drenaje sanitario a un 






Se realiza el mismo cálculo que para el diseño del agua potable con la 
diferencia que se asignan unidades de descarga para los artefactos. 
 
Se debe considerar: 
 
 Colocar cajas de registro en los puntos donde se reciben bajantes, en la 
unión de dos o más colectores, en cambios de dirección, en cambios de 
pendiente y cada 20 metros como máximo de longitud. 
 
 La pendiente de las tuberías enterradas deberá tener un mínimo de 2 % y 
un máximo de 6 %. 
 
Se proponen los siguientes diámetros para cada artefacto: 
 
Tabla XXVIII.       Diámetro de tubería de drenaje para artefactos sanitarios 
 
Cantidad Artefacto Diámetro de tubería (in.) 
6 Lavamanos 2 
7 Inodoros 3 
1 Ducha 3 
2 Urinales 3 
8 Lavatrastos 3 
 Red principal de drenaje 4 
 













C = 0,90 
i = 175 mm/hr 
a = 243,6 m² (0,02436 hectáreas) 
 




           D = (







Q = caudal 
D = diámetro 
C = coeficiente de escorrentía del concreto (0,9) 
I = intensidad de lluvia (mm/h) 
A = área de la superficie a drenar (Ha) 
n = coeficiente de rugosidad, para PVC n = 0,009 
S = pendiente, se utiliza una pendiente de 2 % 
 
Qcnxi =  













= 23,80 plg 
 
El diámetro obtenido se divide por el diámetro de tubería a utilizar, se 








= 5,95 bajadas 
 




La instalación eléctrica constará de un tablero de distribución de 18 
flipones de 15 A y 20 A, para iluminación se utilizarán lámparas fluorescentes 
de 2 x 40 watts con difusor parabólico y para la fuerza se utilizarán 
tomacorrientes doble polarizado de 2 x 120 voltios; toda la instalación eléctrica 
será con cable calibre núm. 12 AWG y estará protegido por poliducto de una 
pulgada empotrado entrado en paredes y losa. 
 









I = corriente (amperios) 
P = potencia (watts) 
V = voltaje (voltios) 
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Calculando el circuito A de iluminación: 
 
El sistema cuenta con 9 luminarias de 2x40 watts, las cuales consumirán 








= 6,00 Amperios 
 
Calculando el circuito C1 de Fuerza: 
 
El sistema cuenta con 6 luminarias de 240 watts, las cuales consumirán  1 








= 12 Amperios 
 
Para calcular la capacidad de los flipones se utiliza un factor de seguridad 
en el amperaje para garantizar que los flipones tendrán la capacidad adecuada, 
se sugiere un factor de seguridad del 40 %. La instalación se hará con 
conductores THHN calibre 12. 
 
Tabla XXIX.      Cálculo de circuitos de iluminación y fuerza 
 
núm. 
Circuito  Unidades 
Potencia 
(watts) 




Flip-on  Cable 
  Iluminación 
1 A 9 720 120 6,00 8,40 15A #12 THHN 
2 B 6 480 120 4,00 5,60 15A #12 THHN 
3 C 10 800 120 6,67 9,34 15A #12 THHN 




Continuación de la tabla XXIX. 
 
  Fuerza 
núm.  
Circuito  Unidades 
Potencia 
(watts) 




Flip-on  Cable 
5 C1 6 1 440 120 12,00 16,80 20A #12 THHN 
6 C2 6 1 440 120 12,00 16,80 20A #12 THHN 
7 C3 6 1 440 120 12,00 16,80 20A #12 THHN 
8 C4 6 1 440 120 12,00 16,80 20A #12 THHN 
9 C5 6 1 440 120 12,00 16,80 20A #12 THHN 
10 C6 6 1 440 120 12,00 16,80 20A #12 THHN 
11 C7 6 1 440 120 12,00 16,80 20A #12 THHN 
12 C8 6 1 440 120 12,00 16,80 20A #12 THHN 
13 C9 6 1 440 120 12,00 16,80 20A #12 THHN 
14 C10 6 1 440 120 12,00 16,80 20A #12 THHN 
15 C11 7 1 680 120 14,00 19,60 20A #12 THHN 
16 Lavadora 1 1 500 220 6,82 9,55 20A #12 THHN 
17 secadora 1 1 500 220 6,82 9,55 20A #12 THHN 
18 C14 Espera 
       
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.8. Elaboración de planos 
 




 Plano arquitectónico 
 Plano de elevaciones 
 Plano de cotas y niveles 
 Plano de acabados 
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 Plano de armado de losas 
 Plano de armado de vigas y secciones 
 Plano de distribución y armado de columnas 
 Plano de armado de cimentaciones 
 
Planos de instalaciones 
 
 Plano de instalaciones hidráulicas (agua potable) 
 Plano de instalaciones sanitarias (agua residual) 
 Plano de instalaciones pluviales (agua pluvial) 
 Plano de instalaciones eléctricas (iluminación) 
 Plano de instalaciones eléctricas (fuerza) 
 
2.1.9. Elaboración del presupuesto 
 
Se realizó el presupuesto para identificar los renglones que conforman el 
proyecto, como referencia se utilizaron precios y mano de obra del catálogo de 
precios de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, se incluyó mano de 
obra y se propone un 35 % de costos indirectos conformado por costos de 








Tabla XXX.     Presupuesto, centro de salud de dos niveles 
 
CUADRO DE INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS 
NOMBRE PROYECTO: Construcción de la edificación de dos niveles para el centro 
de salud de la aldea Choacorral 
MUNICIPIO: San Lucas Sacatepéquez 
DEPARTAMENTO: Sacatepéquez 
Construcción del centro de salud 





1.1 Demolición 135,45 m²  Q                67,57   Q             9 152,01  
1.2 Limpieza del terreno 
(extracción de ripio) 
1,00 Global  Q         12 548,25   Q           12 548,25  
1.3 Bodega 30,00 Global  Q              187,80   Q             5 634,00  
2. Movimiento de tierras 
2.1 Excavación (incluye 
acarreo) 
121,68 m³  Q              124,65   Q           15 167,41  
2.3 Nivelación 326,23 m²  Q                14,49   Q             4 727,07  
3. Cimentación 
3.1 Trazo y estaqueado 156,20  ml   Q                  8,79   Q             1 373,00  
3.2 Excavación estructural 214,16  m³   Q                96,53   Q           20 672,86  
3.3 Zapata Z-1 8,00  unidad   Q           4 412,00   Q           35 296,00  
3.4 Zapata Z-2 12,00 unidad  Q           5 459,40   Q           65 512,80  
3.5 Zapata Z-3 4,00 unidad  Q           5 459,40   Q           21 837,60  
3.6 Cimiento corrido CC-1 140,13 ml  Q              230,86   Q           32 350,41  
3.7 Cimiento corrido CC-2 3,50 ml  Q              241,85   Q                846,48  
3.8 Relleno estructural 168,26 m³  Q                48,26   Q             8 120,23  
4. Columnas 
4.1 Columna C-1 221,20 ml  Q              734,20   Q         162 404,49  
4.2 Columna C-2 396,70 ml  Q              311,89   Q         123 726,76  
4.3 Columna C-3 189,40 ml  Q              230,19   Q           43 597,99  
5. Vigas 
5.1 Viga V-1 18,80 ml  Q           1 001,46   Q           18 827,45  
5.2 Viga V-2 18,80 ml  Q           1 001,46   Q           18 827,45  
5.3 Viga V-3 12,20 ml  Q              850,55   Q           10 376,71  
5.4 Viga V-4 12,20 ml  Q              850,55   Q           10 376,71  
5.5 Viga V-5 12,20 ml  Q              864,05   Q           10 541,41  
5.6 Viga V-6 22,80 ml  Q              758,88   Q           17 302,46  
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5.7 Viga V-7 19,20 ml  Q              758,88   Q           14 570,50  
5.8 Viga V-8 22,80 ml  Q              758,88   Q           17 302,46  
5.9 Viga V-9 18,80 ml  Q              701,54   Q           13 188,95  
5.10 Viga V-10 18,80 ml  Q              740,69   Q           13 924,97  
5.11 Viga V-11 12,20 ml  Q              694,79   Q             8 476,44  
5.12 Viga V-12 12,20 ml  Q              688,04   Q             8 394,09  
5.13 Viga V-13 12,20 ml  Q              688,04   Q             8 394,09  
5.14 Viga V-14 22,80 ml  Q              560,17   Q           12 771,88  
5.15 Viga V-15 19,20 ml  Q              560,17   Q           10 755,26  
5.16 Viga V-16 22,80 ml  Q              560,17   Q           12 771,88  
6. Losa 
6.1 Losa 1er. Nivel 222,35 m²  Q              668,72   Q         148 689,89  
6.2 Losa 2do. Nivel 234,00 m²  Q              653,87   Q         153 005,58  
6.3 Pañuelos losa del 2do. 
Nivel 
234,00 m²  Q              110,90   Q           25 950,60  
6.4 Acabado en cielo (tallado 
vigas y columnas) 
456,35 m²  Q              112,59   Q           51 380,45  
7. Muros 
7.1 Muros de block 
0.14*0.19*0.39 m 
378,84 m²  Q              202,43   Q           76 688,58  
7.3 Solera de humedad (CC-1) 132,70 ml  Q              257,88   Q           34 220,68  
7.4 Solera intermedia 779,00 ml  Q              242,61   Q         188 993,19  
7.5 Solera de corona 389,50 ml  Q              242,61   Q           94 496,60  
7.6 Acabado en muro (Repello 
+ Cernido) 
1 224,08 m²  Q              126,90   Q         155 335,75  
7.7 Pintura 1 449,18 m²  Q                19,04   Q           27 592,39  
8. Piso 
8.1 Base de piso ( mezclón) 234,00 m²  Q              104,94   Q           24 555,96  
8.2 Piso cerámico  430,44 m²  Q              157,95   Q           67 988,00  
8.3 Piso cerámico 
antideslizante 
37,55 m²  Q              164,70   Q             6 184,49  
8.4 Azulejo 52,89 m²  Q              117,45   Q             6 211,93  
8.5 Banqueta exterior 1,98 m³  Q           1 296,68   Q             2 567,43  
8.6 Rampa de ingreso 0,27 m³  Q           1 296,68   Q                350,10  
9. Módulo de gradas 
9.1 Cimiento corrido módulo 
de gradas (CC-2) 
3,50 ml  Q              273,32   Q                956,62  
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10. Instalaciones hidráulicas 
10.1 Instalación de Tubería 
(incluye accesorios) 
78,00 ml  Q              262,20   Q           20 751,50  
10.2 Instalación de lavamanos 6 Unidad  Q              575,00   Q             3 450,00 
10.3 Instalación de inodoros  7 Unidad  Q              775,00   Q             5 425,00 
10.4 Instalación de mingitorios 2 Unidad  Q              875,00   Q             1 750,00  
10.5 Instalación de ducha 1 Unidad  Q              175,00   Q                175,00  
10.6 Instalación de lavatrastos 9 Unidad  Q              525,00   Q             4 725,00  
11. Drenaje 
11.1 Drenaje sanitario (aguas 
negras con accesorios) 
78 ml  Q              158,42   Q           12 356,69  
11.2 Drenaje pluvial (agua de 
lluvia con accesorios) 
96 ml  Q              149,00  Q           14 304,38  
12. Instalaciones eléctricas 
12.1 Iluminación (instalación de 
tubería incluye accesorios) 
154,25 ml  Q              159,79  Q           24 648,30  
12.2 Instalación de luminarias 30 Unidad  Q              450,00  Q           13 500,00  
12.3 Fuerza ( instalación de 
tubería incluye accesorios) 
224 ml  Q                70,34  Q           15 756,16  
12.4 Instalación tomacorrientes 67 Unidad  Q              190,00  Q           12 729,52  
13. Puertas y ventanas 
13.1 Ventana tipo 1 5,00 Unidad  Q              780,98   Q             3 904,90  
13.2 Ventana tipo 2 1,00 Unidad  Q              934,54   Q                934,54  
13.3 Ventana tipo 3 1,00 Unidad  Q           1 140,75   Q             1 140,75  
13.4 Ventana tipo 4 8,00 Unidad  Q           1 320,64   Q           10 565,12  
13.5 Ventana tipo 5 8,00 Unidad  Q           1 592,66   Q           12 741,28  
13.6 Ventana tipo 6 2,00 Unidad  Q           1 044,23   Q             2 088,46  
13.7 Puerta tipo 1 6,00 Unidad  Q              993,60   Q             5 961,60  
13.8 Puerta tipo 2 5,00 Unidad  Q           2 604,15   Q           13 020,75  
13.9 Puerta tipo 3 16,00 Unidad  Q           1 874,81   Q           29 996,96  
13.10 Puerta tipo 4 1,00 Unidad  Q           4 985,89   Q             4 985,89  
13.11 Puerta tipo 5 1,00 Unidad  Q           1 874,48   Q             1 874,48  
14. Limpieza final 
14.1 Limpieza final 394,43 m² Q                 14,49 Q             5 715,29 
Total del proyecto Q 2 102 692,26  
 





2.1.10.   Evaluación de impacto ambiental inicial 
 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un proceso formal utilizado para 
predecir las consecuencias que la ejecución de un proyecto planificado pueda 
tener sobre el ambiente e integridad en ecosistemas. Cabe mencionar que el 
termino impacto, no implica consecuencias negativas, ya que se puede dar el 
caso de consecuencias positivas sobre el ambiente. 
 
En el impacto ambiental negativo se toma en consideración, el movimiento 
de tierras (excavación y relleno) que pueda ocasionar partículas en suspensión 
en áreas circundantes al proyecto, la generación de ruido por las diferentes 
actividades realizadas, los desechos propios de la actividad, gases emanados 
por los vehículos de transporte de material, entre otros. 
 
Como medidas de mitigación se pueden realizar las siguientes actividades: 
 
 Manejar adecuadamente y con orden el volumen de suelo removido. 
 
 Coordinar horario de trabajo apto para no incomodar a los vecinos del 
lugar con el ruido generado en las actividades. 
 
 Mantener un área de trabajo limpia y al terminar la jornada laboral recoger 
toda clase de desechos que pongan en riesgo a los trabajadores y el 
medio ambiente. 
 





 Contar con una buena cantidad de letrinas temporales para la cuadrilla de 
trabajadores y evitar desechos molestos cerca del área de trabajo 
 
2.2. Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para el caserío San 
José, San Lucas Sacatepéquez 
 
Dadas las necesidades del caserío San José se presenta la propuesta de 
un sistema para el tratamiento de aguas residuales. 
 
2.2.1. Descripción del proyecto 
 
En el diseño del alcantarillado para el caserío San José se tomaron en 
consideración parámetros de diseño como: tasa de crecimiento poblacional, 
habitantes a beneficiar, tipo de sistema, la topografía del lugar y de tipo 
económico. 
 
La red consta de un colector principal de longitud 811,88 m, ramales 
secundarios de longitud 697,57 m, 33 pozos de visita, la tubería a utilizar debe 
cumplir con la Norma ASTM-3034, será de PVC diámetro de 6 y 8”. Se 
diseñaron pendientes cumpliendo con parámetros mínimos y máximos de 
velocidad para tubería PVC, diseño con base a especificaciones del INFOM. Se 
proyecta servir a 4 247 habitantes para un periodo de diseño de 30 años. 
 
El desfogue de la red se realizará en una planta de tratamiento que la 







2.2.2. Levantamiento topográfico 
 
Esta parte es de suma importancia en proyectos de conducción de agua 
residual, debe ser de primer orden, se realiza con el fin de determinar la 
configuración del terreno y la posición sobre la superficie de la tierra de 
elementos que afecten el entorno; se toman los datos necesarios para la 
representación gráfica o la elaboración de mapas del área en estudio, se separa 
en dos partes la altimetría y planimetría. 
 
 Planimetría: consiste en medir distancias horizontales y azimuts (ángulos 
horizontales), a partir de un punto conocido. 
 
 Altimetría: consiste en medir distancias, alturas o cotas a partir de un 
punto de referencia seleccionado, con esta información se presenta en 
forma gráfica el relieve del terreno. 
 
En este caso el levantamiento topográfico se realizó con estación total de 
marca TOPCON GTS 240, prisma TOPCON GTS 240, estadal de aluminio, 
brújula y plomada metálica; equipo necesario para la obtención de datos; se 
tomaron en cuenta calles, callejones, casas, edificios, escuelas y posible 
terreno en donde se ubicará la planta de tratamiento, incluyendo todos los 
elementos que afectan el entorno del proyecto. 
 
2.2.3. Diseño del sistema 
 
Se consideran parámetros de diseño entre los cuales se puede mencionar 
habitantes a servir, tipo de sistema a utilizar, periodo de diseño, calidad de 




2.2.3.1. Descripción del sistema a utilizar  
 
Existen tres tipos de alcantarillados, dependiendo principalmente del tipo 
de aguas a evacuar; estos son: alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y 
alcantarillado combinado; todos trabajan por gravedad y la selección del 
sistema a utilizar depende de la funcionalidad, características del entorno a 
servir y lo más importante el factor económico. 
  
 Alcantarillado sanitario: el propósito de este sistema es evacuar aguas 
residuales de origen doméstico, comercial, industrial e institucional con el 
fin de mejorar el saneamiento en poblaciones.  
 Alcantarillado pluvial: recoge y evacua únicamente aguas de lluvia por 
medio de tragantes o rejillas, hacia un cuerpo receptor, que puede ser un 
rio, riachuelo, lago o mar. 
 
 Alcantarillado combinado: es la unión de los sistemas anteriores, 
recolecta agua residual y pluvial. 
 
El caserío cuenta con servicio de agua potable, sin embargo no cuenta 
con un sistema de recolección de aguas negras, las mismas tienen un manejo 
inadecuado lo que provoca enfermedades para la población; para el efecto, se 
seleccionó el sistema de alcantarillado sanitario, ya que la población carece de 
saneamiento y con la recolección de aguas negras, se evitará que el caserío 
siga siendo un foco de contaminación. 
 
2.2.3.2. Periodo de diseño   
 
Es el tiempo para el cual se considera que el sistema funcionará de 
manera eficiente cumpliendo con los parámetros; este para los sistemas de 
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alcantarillado puede ser de 30 a 40 años, a partir de la fecha de finalización de 
la construcción del sistema. 
 
Para la selección del periodo de diseño se debe tomar en consideración la 
vida útil de los materiales a emplear por el desgaste natural que estos 
presentan, crecimiento poblacional incluyendo el desarrollo urbano de la 
comunidad y posibles ampliaciones del sistema y fuentes de financiamiento. 
 
Para este caso se utilizó un periodo de diseño de 30 años. 
 
2.2.3.3. Factor de retorno 
 
Es el porcentaje de agua que después de ser utilizado se transporta por 
las alcantarillas, se sabe que no regresa el 100 % de la dotación de agua al 
sistema, por lo que este factor varia de un 75 a un 90 %, dependiendo del uso 
que la población le dé al agua y el clima de la región; en este caso se 
seleccionó un factor de retorno del 85 %. 
 
2.2.3.4. Factor de Harmond 
 
Denominado también factor de flujo instantáneo, calculado para regular un 
valor máximo de aportaciones para horas pico en conexiones domiciliares. Su 
valor varia de 1,5 a 4,5, es adimensional; la ecuación es el resultado de 
estudios estadísticos realizados  en múltiples artefactos sanitarios en viviendas, 
se calcula de la siguiente forma: 
 
FH =
18 +  √p/1 000







FH= Factor de Harmond (factor flujo instantáneo) 
P= Población acumulada del tramo 
Población actual total a servir = 1 392 habitantes 
 
Cálculo de población futura: 
 
Pf = Pi ∗ (1 + tasa de crecimiento)
Periodo de diseño 





= 4 274 habitantes 
 
 





18 +  √4 274/1 000
4 +  √4 274/1 000
= 3,31 
 
2.2.3.5. Caudal sanitario 
 
Es el volumen de agua que será transportado por la tubería del sistema de 
alcantarillado, conformado por el caudal domiciliar, infiltración, conexiones 






2.2.3.5.1. Caudal domiciliar 
 
Son aguas que llegan al sistema de alcantarillado proveniente de las 
actividades diarias desarrolladas por la población en general, como el aseo, 
lavado de ropa, cocina, descarga de inodoros, entre otros. Tiene una relación 
directa con la dotación de agua potable suministrada a la población, afectada 
por el factor de retorno considerado; el caudal domiciliar se calcula de la 
siguiente manera: 
   
Qdom. =






Qdom.= caudal domiciliar (lts/seg) 
Dot.= dotación de agua potable (lts/ha/dia) 
No. hab.= número de habitantes (hab.) 




Dot.= 130 lts/ha/dia (dato proporcionado por la Municipalidad) 





130 ∗  4 274 ∗ 0,85
86 400




2.2.3.5.2. Caudal de infiltración  
 
Es el volumen de agua que se infiltra dentro de las tuberías por medio de 
las juntas o paredes de tubería, pozos de visita y acometidas domiciliares; 
depende de la profundidad a la cual se encuentre el nivel freático, la 
profundidad de la tubería de conducción, la permeabilidad del terreno, el tipo de 
juntas y calidad en mano de obra para la instalación de tubería. 
 
El caudal por cada kilómetro de tubería que contribuya al tramo se estimará, 
en litros por segundo. 
 
 Para tuberías que quedarán sobre el nivel freático: 
 
o Tubería de cemento: qi= 0,025 * diámetro en pulgadas 
o Tubería de PVC: qi= 0,01 * diámetro en pulgadas 
 
 Para tuberías que quedarán bajo el nivel freático: 
 
o Tubería de cemento: qi= 0,15 * diámetro en pulgadas 
o Tubería de PVC: qi=0,02 * diámetro en pulgadas 
o  
Para este diseño se utiliza tubería PVC, se considera que la tubería quedará 
sobre el nivel freático, por lo tanto se calcula: 
 









Qi =  0,01 ∗  6” ∗  
1 509,44
1 000
=  0,091 lts/seg 
 
2.2.3.5.3. Caudal por conexiones 
ilícitas 
 
Este es el volumen de agua producido por conectar el agua pluvial 
recolectada por bajadas de techo o patios en las viviendas hacia el 
alcantarillado sanitario, para este concepto se agregará al caudal de diseño un 
10 % del caudal doméstico. Sin embargo, en regiones donde no se cuenta con 
alcantarillado pluvial se puede utilizar un valor más alto, esto queda a criterio 
del diseñador. Es una especificación que se encuentra en el manual de diseño 
de alcantarillados del Infom. 
 
Sin embargo, existen otros métodos para realizar el cálculo entre ellos se 
encuentra el método racional; el cual toma en consideración la intensidad de 
lluvia del sector en donde se ubicará el alcantarillado, el área que afecta el 
sistema y un coeficiente que depende de la superficie de escorrentía del agua. 
Este se calcula con la siguiente ecuación: 
 
Qcnxi =  






Qcnxi = Caudal de conexiones ilícitas (lts/seg) 
C = Coeficiente de escorrentía  
i = Intensidad de lluvia (mm/hr) 
a= Área tributaria (Hectáreas) 
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Se calcula el caudal por ambos métodos el racional y el propuesto por el 






C = 0,90 
i = 175 mm/hr 
a = 2,26 hectáreas 
 
Qcnxi =  
0,90 ∗ 175 ∗ 2,26
360
=  1,00 lts/seg 
 
Cálculo según el Infom: 
 
Ya que no se cuenta con alcantarillado pluvial en el sector y por la 
intensidad de lluvia en el área del municipio de San Lucas, se asume un 50% 
del caudal domiciliar. 
 
Qcnxi =  0,50 ∗ 5,47 = 2,74 lts/seg 
 
Entonces, para realizar el diseño del alcantarillado sanitario se selecciona 







2.2.3.5.4. Caudal comercial 
 
Es el volumen de agua proveniente del sector comercial de la población o 
de edificaciones comerciales, como restaurantes, hoteles, centros comerciales, 
etc. Este dependerá del establecimiento existente o tomado en cuenta para el 
diseño, oscila entre 600 a 3 000 lts/comercio/dia. 
 
Este caudal no se tomó en cuenta para el diseño del alcantarillado 
sanitario, ya que no existen comercios en el área a beneficiar. 
 
2.2.3.5.5. Factor de caudal medio 
 
Regula el caudal aportado por vivienda conducido por el colector principal; 
según parámetros de diseño brindados por el Infom, este factor debe estar 
dentro del rango 0,002 a 0,005. Si el cálculo del factor no está dentro de este 
rango, se debe utilizar el límite más cercano. Este factor es la relación que 









Fqm= factor de caudal medio (0,002 ≤ Fqm ≤ 0,005) 
Qmedio = caudal medio; ∑ (qdom.+ qinf.+ qcnxi.+ qcom.+ qind.) 
No. hab. = número de habitantes futuros a servir 
 
Calculando: 
Qmedio = ∑ (qdom.+ qinf.+ qcnxi.+ qcom.+ qind.) 
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Qmedio = 5,47 + 0,091 + 2,74 + 0 + 0 
Qmedio  = 8,30 lts/seg 







Por lo tanto, para el diseño se toma el límite menor del parámetro, ya que 
el valor obtenido esta fuera del rango de diseño. Valor a utilizar 0,002. 
 
2.2.3.5.6. Caudal de diseño 
 
Es el volumen de agua máximo a evacuar; el caudal de diseño establece 
las condiciones hidráulicas a las cuales estará sometida la tubería del 
alcantarillado sanitario. Este se calcula por cada tramo a diseñar y tomando en 
consideración la población actual y la población futura dando como resultado el 
caudal de diseño actual y caudal de diseño futuro, respectivamente; ambos son 
parámetros críticos. 
 
El caudal de diseño se calcula según las pendientes mínimas y máximas 
que generen tirantes y velocidades, que eviten taponamientos por un bajo flujo 
de agua residual y que no sobrepase los tirantes mayores que los permisibles, 
para que no se desgasten los materiales que comprenden el sistema. 
 
El caudal de diseño es directamente proporcional al factor de caudal medio, 
factor de Harmond y población; expresado en una ecuación de la siguiente 
manera: 
 






Qdis = caudal de diseño (lts/seg) 
Fqm = factor de caudal medio  
FH = factor de harmond 
No. hab. = número de habitantes (actual o futuro dependiendo del cálculo) 
 
Calculando:  
Fqm = 0,002 
FH = 3,31 
Habitantes = 4 274 hab. 
 
Qdis = 0,002 ∗ 3,31 ∗ 4,274 = 28,27 lts/seg 
 
2.2.3.6. Tipo de tubería a utilizar 
 
La selección de la tubería a utilizar en este proyecto se rige por las 
condiciones que influyen a la construcción del alcantarillado tales como: 
economía, durabilidad, fácil instalación, capacidad hidráulica y hermeticidad. 
 
En este caso el diseño del sistema de alcantarillado para la municipalidad 
utilizará tubería PVC junta rápida Norma D-3034, la cual cumple con los 
requisitos y características que demandan los parámetros de diseño. 
 
2.2.3.7. Diseño de secciones y pendientes 
 
En el diseño se aplicará la ecuación de Manning, transformada al sistema 
métrico; debido a que el análisis es para una sección circular que trabajará 
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como un canal abierto transportando las aguas negras a evacuar. Cada tramo 
se calculará con el caudal que tenga en su extremo más bajo. 
 










V= velocidad del flujo a sección llena 
D= diámetro de la tubería 
S= pendiente de la gradiente hidráulica 
N= coeficiente de rugosidad de Manning (0,009 para tubería PVC) 
 
2.2.3.7.1. Velocidades máximas y 
mínimas de diseño  
 
Las velocidades en el diseño del sistema deben cumplir con estar dentro 
del rango siguiente, según Infom: 
 
0,6 m/s ≤ V ≤ 3,00 m/s 
 
Estos parámetros se deben cumplir debido a que velocidades bajas 
pueden provocar la decantación de los sólidos, obstruyendo así la tubería y 
velocidades altas producen efectos dañinos por la suspensión de sólidos 
(piedras, arena, etc.), pueden provocar daños de impacto o efectos abrasivos 
en la tubería. 
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En especificaciones certificadas según fabricantes de tubería los valores 
del rango varían, con velocidades máximas de 6 u 8 m/s y mínima de 0,4 m/s; 
sin embargo en este proyecto por ser del estado, se cumple con parámetros 
establecidos por el Infom. 
 
2.2.3.7.2. Cotas invert 
 
Es la cota o altura que determina la posición de la parte inferior de la 
tubería dentro del sistema de alcantarillado. Se obtiene considerando la 
pendiente de la tubería y la distancia en un tramo del sistema. Estas también 
nos ayudarán a determinar la altura de los pozos de visita tomando en 
consideración: 
 
 La cota invert de salida de un pozo se debe colocar mínimo 3 cms debajo 
de la cota invert de entrada más baja al pozo. 
 
 Cuando el diámetro de la tubería que entra al pozo de visita es menor 
que la tubería que sale del pozo, la cota de salida será como mínimo la 
diferencia de los diámetros. 
 
 Siempre que la diferencia de cotas invert entre la tubería de entrada y la 
de salida del pozo de visita sea mayor de 0,70 m, deberá diseñarse un 
accesorio especial que encauce el caudal con un mínimo de turbulencia. 
 
2.2.3.8. Pozos de visita 
 
Utilizados para verificar el correcto funcionamiento del alcantarillado 
sanitario y localizar posibles taponamientos, si se diera el caso en el 
alcantarillado, serán diseñados para colocarse en los siguientes puntos: 
146 
 
 En cambios de diámetro de tubería 
 En cambios de pendiente 
 En cambios de dirección horizontal  
 En las intersecciones de tuberías colectoras 
 En los extremos superiores o ramales iniciales 
 A distancias no mayores de 100 metros en línea recta  
 
Los pozos de visita propuestos en el proyecto serán construidos de tubos de 
concreto colocados verticalmente, para mayor facilidad de construcción y por 
ser una modalidad que la Municipalidad de San Lucas ha aplicado con buenos 
resultados.  
 
2.2.3.9. Conexiones domiciliares 
 
Está compuesto por una caja domiciliar o candela domiciliar, la cual será 
construida de tubería de concreto con un diámetro mínimo de 12 plg, 
impermeabilizada en el fondo, con su respectiva tapadera para verificar su 
adecuado funcionamiento y construida como mínimo 1 metro abajo del nivel del 
suelo. 
 
La tubería de la conexión domiciliar debe tener un diámetro menor al de la 
tubería del colector principal, pero mínimo de diámetro de 4”, la pendiente de 
este tramo puede variar entre 2 % y 6 % dependiendo del caso; la conexión al 
colector principal debe tener un ángulo de 45° a favor del sentido de la corriente 











Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.3.10. Profundidad de tubería 
 
La profundidad de la tubería es afectada principalmente por factores como: 
el tirante hidráulico, el caudal transportado, las velocidades y pendientes del 
terreno. 
 
Se considera una altura mínima que permita la protección de la tubería hacia 
cargas externas causadas por el tránsito en el lugar, las inclemencias del 
tiempo o accidentes fortuitos. A continuación se presenta profundidades 
mínimas requeridas para las tuberías dependiendo del diámetro, medida desde 





Tabla XXXI.      Profundidades mínimas de tubería respecto al nivel del 
suelo 
 
Diámetro 8” 10” 12” 16” 18” 21” 24” 30” 36” 
Tránsito 
Normal 









Fuente: Amanco. Manual de bolsillo Novas. p. 8. 
 
2.2.3.11. Principios hidráulicos 
 
Las alcantarillas se proyectan como canales abiertos que transportan el 
agua por acción de la gravedad, determinado por la pendiente y la superficie del 
material del cual se compone el canal, sin la acción de fuerzas de presión, es 
decir, trabaja a presión atmosférica. 
 
La sección del canal puede ser abierta o cerrada, como se muestra en la 
figura 39, en el caso de alcantarillas sanitarias se emplean canales cerrados-
circulares. Para el diseño se permite que el tirante de la tubería llegue a trabajar 
en un 75 % de la sección total de la tubería, esto conservará el principio de 
trabajo a presión atmosférica. Eventualmente, se produce presión debido a 














Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.3.11.1. Relaciones hidráulicas 
 
El cálculo del sistema de alcantarillado exige determinar numerosos valores 
de velocidades, caudales, diámetros de tubería, tirantes y pendientes; para 
determinarlos rápidamente se ha diseñado un monograma basado en la 
ecuación de Manning, el cual simplifica el proceso de cálculo en cuestión de 
tiempo y cantidad de trabajo. Se ha formulado una tabla que a continuación se 
explica brevemente su uso: 
 
 Primero, se debe determinar el caudal a sección llena y la velocidad 
 




⁄   
 
 Tercero, se procede a buscar el valor de la relación de caudales en la 




 Cuarto, se determinan valores de relación de velocidades ( 
𝑣𝑑𝑖𝑠
𝑉𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎





 Quinto, de la relación de velocidades se despeja 𝑣𝑑𝑖𝑠 para encontrar la 
velocidad de circulación del agua dentro de la tubería 
 
 Sexto, la relación de tirantes debe estar comprendida dentro de los 
limites 0,10 ≤ 
𝑑𝑑𝑖𝑠
𝐷𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎






















Tabla XXXII.       Tabla de relaciones hidráulicas  
 
d/D q/Q v/V 
0,1 0,020878 0,401157 
0,11 0,025498 0,426042 
0,12 0,030585 0,449964 
0,13 0,036135 0,473014 
0,14 0,042145 0,495268 
0,15 0,048609 0,51679 
0,2 0,087571 0,61506 
0,21 0,096647 0,633094 
0,22 0,106134 0,650652 
0,23 0,116024 0,667755 
0,24 0,12631 0,684422 
0,25 0,136982 0,70067 
0,26 0,148032 0,716516 
0,27 0,159452 0,731973 
0,28 0,171231 0,747054 
0,29 0,183361 0,761771 
0,3 0,195831 0,776135 
0,31 0,208633 0,790156 
0,32 0,221755 0,803842 
0,33 0,235187 0,817203 
0,34 0,248919 0,830244 
0,35 0,26294 0,842975 
0,36 0,277239 0,855401 
0,37 0,291805 0,867528 
0,38 0,306626 0,879362 
0,39 0,321691 0,890908 
0,4 0,336988 0,90217 
0,41 0,352505 0,913154 
0,42 0,36823 0,923862 
0,43 0,384151 0,934299 
0,44 0,400255 0,944467 
0,45 0,41653 0,954371 
0,46 0,432962 0,964012 
0,47 0,449538 0,973393 
0,48 0,466246 0,982517 
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Continuación de la tabla XXXII. 
 
0,49 0,483071 0,991385 
0,55 0,585711 1,039313 
0,56 0,602964 1,04643 
0,57 0,620219 1,0533 
0,58 0,637461 1,059922 
0,59 0,654673 1,066296 
0,6 0,67184 1,072422 
0,61 0,688945 1,0783 
0,62 0,705972 1,083927 
0,63 0,722903 1,089305 
0,64 0,739721 1,09443 
0,65 0,756408 1,099301 
0,7 0,837238 1,119774 
0,71 0,852745 1,123072 
0,72 0,867985 1,126096 
0,73 0,882936 1,12884 
0,74 0,897575 1,131301 
0,75 0,911878 1,133473 
0,8 0,977467 1,139742 
0,81 0,989203 1,140015 
0,82 1,000405 1,139936 
0,83 1,011038 1,139489 
0,84 1,021064 1,138659 
0,85 1,03044 1,137427 
0,88 1,054195 1,131077 
0,89 1,060466 1,127975 
0,9 1,065797 1,124311 
0,91 1,070103 1,120032 
0,92 1,073278 1,115068 
0,93 1,075192 1,109329 
0,94 1,075679 1,102691 
0,95 1,074515 1,094983 
0,98 1,056694 1,061762 
 




2.2.3.12. Cálculo hidráulico 
 
Para el diseño se toman en cuenta todos los parámetros establecidos por 
las normativas a seguir, pero quizá el aspecto más importante es la topografía 
del terreno, ya que de esta depende la pendiente que adoptará la tubería, 
afecta directamente la profundidad de pozos y cotas invert en el diseño. Los 
detalles se presentan en la hoja de cálculo adjunta en anexos y se ejemplifica a 
continuación. 
 
2.2.3.12.1. Ejemplo de diseño de un 
tramo 
 
Se calcula el tramo que va desde el pozo de visita 2 hacia el de visita 3, 
para el cual se toman en cuenta los siguientes parámetros de diseño. 
 
Tramo de PV-2 a PV-3 
Datos para diseño: 
 
Longitud = 80,72 mts 
Cota inicial = 97,95 
Cota final = 97,27 
Población actual = 306 hab. 
Tasa de crecimiento = 3,81% 
Dotación domiciliar de agua potable = 130 lts/hab/dia 
Factor de retorno = 0,85 
Periodo de diseño = 30 años 





 Cálculo de la población futura: 
 





= 940 hab. 
 











 Cálculo del caudal de diseño 
 
Qdis = núm. habitantes ∗  FQm ∗ FH 
Qdis = 940 hab ∗ 0,002 ∗ 3,82 = 7,17 lts/seg 
 
Se procede a realizar el cálculo hidráulico utilizando ecuación de 
Manning: 
 









Ci = 97,95 






∗ 100 = 0,84% 
 









2⁄ = 1,16 m/s 
 
 Cálculo de caudal a sección llena: 
 




























De la tabla se obtiene: 
 






De la relación de velocidades se despeja 𝑣𝑑𝑖𝑠, entonces:  
vdis = 0,902170 ∗ 1,16 m/s = 1,05 m/s 
 
Velocidad que cumple con los parámetros de diseño. 
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Tirante que cumple con parámetros de diseño. 
 
 Se realiza el cálculo de las cotas invert: 
 Cálculo de Cis PV−2 
 
Altura de PV-2 = 1,46 mts   altura obtenida del cálculo del tramo anterior 
 
Cis PV−2 = cota PV − 2 − Hpozo 
Cis PV−2 = 97,95 − 1,46 = 96,49  
 
 Cálculo de Cie PV−3 
 






Cie PV−3 = cota invert de entrada en PV-3 
Cis PV−2 = cota invert de salida en PV-2 
Stubo = pendiente del tubo (%) 




Cie PV−3 =  96,52 −  (
0,84 ∗ 80,72
100
) = 95,81  
Cis PV−3 =  95,81 − 0,03 = 95,78 
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 Altura de pozos de visita 
 
PV-2 = 1,46 mts 
PV-3 = 97,27 – 95,78 = 1,49 mts 
 
La tabla resumen del cálculo hidráulico del diseño del alcantarillado 
sanitario se encuentra en el apéndice 1.  
 
2.2.3.13. Evaluación inicial de impacto ambiental 
 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un proceso formal utilizado para 
predecir las consecuencias que la ejecución de un proyecto planificado pueda 
tener sobre el ambiente e integridad en ecosistemas. Cabe mencionar que el 
término impacto, no implica consecuencias negativas, ya que se puede dar el 
caso de consecuencias positivas sobre el ambiente. 
 
Actualmente, se ve afectado el ambiente y la salud de los vecinos de la 
aldea, porque las aguas residuales se desechan sobre el suelo y en algunos 
casos en fosas que contaminan el manto freático. En algunos puntos se 
estanca el agua generando lodo y un ambiente que permite la proliferación de 
zancudos portadores de enfermedades; por lo que en este momento hay un 
impacto negativo sobre el ambiente. 
 
Aún durante la ejecución del proyecto se presentará un impacto negativo 
sobre el ambiente por la remoción de suelo, que, dependiendo del viento, 
generará polvo, la dificultad al transitar en el sector y la constante generación 
de agua residual serán causa de alteración negativa del ambiente. Finalizado el 
proyecto se observará un impacto ambiental positivo, la conducción del agua 
residual hacia un punto controlado de desfogue para su tratamiento y la 
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eliminación de puntos de agua estancada que permitan la proliferación de 
zancudos portadores de enfermedades serán las causas de beneficio para el 
ambiente. Todo esto lleva a una notable calidad de vida para la población de la 
aldea. 
 
2.2.3.14. Propuesta de tratamiento 
 
Según Normas del Infom, el agua residual debe someterse a un 
tratamiento primario, pero si existen normas o regulaciones que exijan mayor 
nivel de tratamiento, se deberá atender esa exigencia. 
 
Aunque existe gran variedad de posibilidades de tratamiento, se deberá 
efectuar el estudio de las opciones en el siguiente orden: 
 
 Lagunas de estabilización. 
 Tratamiento primario por fosas sépticas o tanques Imhoff, con secado de 
lodos y disposición del efluente en el subsuelo o por irrigación extensa. 
 Igual a lo anterior agregando tratamiento secundario por filtros 
percoladores y sedimentación secundaria o por algún tipo de biofiltro, 
para descargar en corrientes de agua. 
 Tratamientos que sean adecuados al medio y que den un efluente con 
características iguales o mejores que los indicados previamente. 
 
Para este proyecto se recomienda un tratamiento primario por medio de 
fosa séptica, para cumplir con la remoción de sólidos en suspensión por medio 
de procesos físicos como la sedimentación, disminuyendo la demanda 
bioquímica de oxígeno y organismos coniformes. Para complementar el proceso 
de depuración del agua residual al final de la fosa séptica se debe disponer de 
pozos de absorción, zanjas filtrantes o algún otro tipo de tratamiento 
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secundario, para de esta manera regresar el agua con una mejor calidad a los 
mantos freáticos o el cuerpo receptor. 
 
2.2.3.14.1. Diseño de fosas sépticas  
 
En la mayoría de ocasiones es de forma rectangular, diseñada para que el 
agua permanezca realizando su proceso, en un tiempo determinado, debido a 
la descomposición de la materia orgánica por la acción de las anaeróbicas 
(bacterias que realizan su metabolismo en ausencia de oxigeno), a esto se le 
denomina periodo de retención. En el diseño de fosas sépticas se toman en 
cuenta los siguientes parámetros: 
 
 Periodo de retención 12 a 24 horas. 
 Lodos acumulados por habitante y por periodo de limpieza, de 30 a 60 
litros por habitante al año. 
 Relación largo-ancho de la fosa L/A de 2/1 a 4/1. 
 La capacidad máxima para que la fosa sea funcional debe ser de 60 
viviendas. 
 
Parámetros adoptados para el diseño de la fosa séptica del proyecto: 
 
Se toma en consideración las 712 casas a servir en el futuro, pero por 
parámetros normados se acepta un máximo de 60 casas por fosa, por lo tanto 
se propone realizar una batería de 12 fosas sépticas para que cada fosa trabaje 
con el caudal suministrado por 59 casas. 
 
 
Periodo de retención (T) = 24 horas (1dia) 
Flujo volumétrico de desechos; gasto (q) = 180 lts/h/d 
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Factor de retorno (FR) = 0,85 
Número de habitantes servidos (N) = 354 habitantes (59 casas) 
Lodos acumulados = 45 lts/h 
Relación largo/ancho = 2/1 
Periodo de limpieza = 5 años 
 
 Cálculo del caudal 
 
Q = q ∗ N 










 Cálculo del volumen 
 
v = Q ∗ T 
v = 63 720 
lts
dia
∗ 1 dia = 63 720 lts = 63,72 mts3 
 
 Cálculo de volumen para lodos 
 
v = N ∗ gasto de lodos 
v = 354 hab ∗ 45 
lts
hab
= 15 930 lts = 15,93 m3 ∗ 5 años = 79,65 m3  
 
 Volumen total de fosa séptica 
 
V = v1 + v2 





V = L ∗ H ∗ A 
Donde: 
 
V = volumen total 
L = Longitud 
H = Altura 
A = Ancho 
 
Pero sabemos que L/A=2 entonces L=2A; al sustituir en la ecuación 
 
V = 2A ∗ H ∗ A 
V = 2 ∗ A2 ∗ H 
 







2 ∗ 3 m
= 23,90 m2 
A =  √23,90 m2 = 4,89 m 
L = 2 ∗ A = 2 ∗ 4,89m = 9,78 m 
 
 Dimensiones finales de cada una de las 12 fosas sépticas  
 
L = 9,80 m 
A = 4,90 m 
H = 3 m 
162 
 
Estas dimensiones dan como resultado un volumen real a tratar de 144.06 
mts³, para cada una de las fosas sépticas. 
 
 Diseño estructural de fosas sépticas 
 
Diseño de losa: 
 
El diseño se realizará por el método 3 del código ACI 
 
Dimensiones:         
Largo= 4,9 m 
Ancho=4,9 m 
 
Determinando coeficientes de momentos: 
 








a= lado corto de la losa 









m = 1 
 
Debido a que m=1 el armado de la losa deberá ser en dos sentidos, se 
aplica el caso 1 del método 3 del código de ACI. 
Determinando espesor de losa 
 












C. M. =  peso de losa + sobrecarga 
C. M. = (2 400
kg
m3
∗ 0,11mts ∗ 1mt) + (60 
kg
m2






C. V. = 100
kg
m2





Determinación de carga ultima: 
C. U. = 1,4 ∗ C. M. +1,7 ∗ C. V. 
C. U. = (1,4 ∗ 324
kg
m










Determinando momentos actuantes en losa: 
 
Según el caso 1 del método 3 del ACI, los momentos negativos en losa son 
nulos, entonces se considera un tercio del momento positivo 
 
Cálculo de momentos positivos: 
 
Ecuación: 
ma = Ca c.m. ∗ C. M. U.∗ a
2 + Ca C.V. ∗ C. V. U.∗ a
2 
mb = Cb c.m. ∗ C. M. U.∗ b




ma = mb 
ma = (0,036 ∗ 170
kg
m
∗ 4,92) + (0,036 ∗ 453,6
kg
m
∗ 4,92) = 539 kg ∗ m 
 
Diseño del armado de la losa 
 
El diseño del armado se realizará para una franja unitaria equivalente a 1 
metro, espesor de losa de 0,11 metros, recubrimiento de 2,5 centímetros, un f’c 












f’y= límite de fluencia del acero (kg/cm²) 
b = base (cm) 






∗ 100 ∗ 8 = 4,01cm2 
 
Momento que resiste área de acero mínima: 
MAsmin = φ ∗ [Asmin ∗ f
′y ∗ (d −
Asmin ∗ f
′y





𝜑 =factor de reducción de la resistencia 
Asmin=área de acero mínima (cm²) 
f’y=límite de fluencia del acero (kg/cm²) 
d=peralte de la losa (cm) 
f’c=resistencia a compresión del concreto (kg/cm²) 
b= base de la franja unitaria (cm) 
 
Calculando: 
Masmin = 0,9 ∗ [4,01 ∗ 2 810 ∗ (8 −
4,01 ∗ 2 810
1,7 ∗ 210 ∗ 100
)] = 77 929,39 kg ∗ cm 
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Masmin = 779,29kg ∗ m 
 
Debido a que el momento que resiste el área de acero mínimo es mayor al 
momento actuante, se utilizará el área de acero mínimo para calcular 
espaciamiento del armado de acero. 
 
Determinación del espaciamiento: 
 
Se propone utilizar varilla núm. 3 






𝐴𝑠3 =área de acero varilla núm. 3 (cm²) 
F.U.= franja unitaria (cm) 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛=área de acero mínimo (cm²) 
 
Calculando:  




Sseleccionado = 18cms 
 





Diseño de viga: 
 







Integración de cargas: 
 
C. M.viga =  C. M.losa+ peso propio viga 
 
Calculando carga sobre viga ejercida por losa: 
C. M.losa =













Calculando peso propio de viga: 
P. P.viga =  P. U.concreto armado∗ b ∗ h 
P. P.viga =  2 400 
kg
m3





Calculando carga muerta en viga: 
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Calculando carga última en vigas, considerando C.V.=100 kg/m 
C. U. = 1,4 C. M. +1,7 C. V. 
C. U. = (1,4 ∗ 754,54 
kg
m
) + (1,7 ∗ 100 
kg
m













Mmax = momento máximo (kg*m) 
W = carga distribuida (kg/m) 






m ∗ 4,9 m
2
8
= 3 680,61 kg ∗  m 
 






∗ 15 cm ∗ 27 cm = 2,03 cm2 
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Calculando momento que resiste área de acero mínimo: 
 
Masmin = 0,9 ∗ [2,03 cm




2,03 cm2 ∗ 2 810 
kg
cm2





= 133 145,74 kg ∗ cm = 1331,46 kg ∗ m 
 
El área de acero mínimo no resiste el momento actuante sobre la viga por 
lo tanto se calcula área de acero para momento máximo. 
AsMmax = [(b ∗ d) − √(b ∗ d)2 −
Mmax ∗ b








b = base (cm) 
d = peralte (cm) 
Mmax = momento máximo (kg*m) 
f’c = resistencia del concreto a compresión (kg/cm²) 
f’y = límite de fluencia del acero (kg/cm²) 
 
AsMmax = [(15 ∗ 27) − √(15 ∗ 27)2 −












Diseño de viga a flexión: 
 
Se considera: 
Si Vactuante <  Vresistente , el espaciamiento de estribos debe ser Smax=d/2 
 
Si Vactuante >  Vresistente , diseñar estribos 
 
Calculando corte resistente del concreto: 
Vres = 0,53 ∗ √f′c 










= 3 004,58 kg 
Va =
3 004,58kg











= 13,5 cms 







Figura 42. Sección viga de fosa séptica 
 
 
Fuente: elaboración propia, con el programa AutoCAD 2013. 
 
Diseño estructural del muro de la fosa séptica: 
 
Figura 43. Geometría de muro por gravedad 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
. 
2 núm. 4 





P. U.concreto ciclopeo= 2 700 kg/m³ 
P. E.agua=1 000 kg/m³  
Vs = 22,56 ton/m² 
 
Tabla XXXIII.        Momento estabilizador de muro 
 
Figura Área (m²) Peso (kg) Brazo (m) Momento (kg*m) 
1 2,63 7 101 1 7 101 
2 0,96 2 592 1,65 4 276,80 
∑ Peso 9 693 ∑ Mr 11 377,80 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Calculando momento debido a carga puntual 
 




Mcarga= momento ejercido por carga puntual 
Pc = carga puntual (Wlosa + Wviga) 
F.U = franja unitaria  
Brazo = distancia de carga puntual al punto de volteo 
 










Calculando momento actuante: 




Fa= fuerza actuante debida al agua 
Brazo = distancia de fuerza activa hacia el punto de volteo 
 
Fa = F. E.agua∗
h2
2
∗ F. u. 






∗ 1,00m = 5 120kg 
Mact = 5 120kg ∗ 1,06 = 5 427,20 kg ∗ m 
 
El muro de gravedad debe cumplir con los siguientes chequeos: 
Factor de seguridad contra volteo Fsv > 1,5 
Factor de seguridad contra deslizamiento Fsd > 1,5 
Chequeo de presiones Pmax < Vs 
 








Fsv= factor de seguridad contra deslizamiento 
Mr= momento resistente por el peso del muro 
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Mc= momento provocado por carga puntual 
Mact= momento actuante 
 
Fsv =




El muro no fallará por volteo 
 
 Chequeo contra deslizamiento 
 
Fsd =






Fsd= factor de seguridad contra deslizamiento 
Wlosa= carga de losa en franja unitaria 
Wviga= carga de viga en franja unitaria 
Wmuro= carga de muro en franja unitaria 
 
Fsd =




El muro no fallará por deslizamiento 
 











e = excentricidad 
b = base 
a = coeficiente 
 
Determinando coeficiente “a”: 
a =  
Mr + Mc − Mact
Wmuro + Wlosa + Wviga
 
a =  
11 377,80 + 1 244,99 − 5 427,2







− 0,69 = 0,21 
 















Cálculo de presiones: 
 









Pmax−min= presión máxima o mínima  
Wtotal= carga distribuida en franja unitaria de muro, losa y viga 
Abase= área de la base del muro 
e = excentricidad 
Sx= módulo de sección 
 




10 447,54kg ∗ 0,21
0,54
 















El muro cumple con chequeos de diseño, por lo tanto, las dimensiones 
propuestas son adecuadas para resistir cargas a las que estará sometido el 
muro. 
 
2.2.3.14.2. Dimensionamiento de los 
pozos de absorción 
 
En el caso de este proyecto no se toma en consideración el diseño y la 
realización de pozos de absorción, ya que la batería de fosas sépticas se 
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encuentra al lado de un cuerpo receptor, en el cual se puede desfogar toda el 
agua tratada proveniente de las fosas sépticas   
 
2.2.3.15. Plan de operación y mantenimiento del 
sistema 
 
Se requiere de programas de inspección para verificar la condición del 
alcantarillado que ayudarán a tener una planificación del mantenimiento 
adecuado del alcantarillado. Cuando el alcantarillado se encuentra en uso 
aumenta el riesgo de obstrucciones y el deterioro de sus componentes, por esta 
razón la limpieza e inspección de los colectores del sistema son de suma 
importancia para mantener el correcto funcionamiento del sistema, esto implica, 
si obtiene un correcto mantenimiento, extender la vida útil del sistema de 
beneficio para la comunidad. 
 
Los únicos servicios que se deben conectar al sistema de alcantarillado 
interno son inodoros, duchas, lavamanos y pilas. 
 
Por ningún motivo se debe permitir el ingreso al sistema de alcantarillado los 
siguientes componentes: 
 
 Agua de lluvia 
 Grasas y aceites procedentes de garajes, talleres de mecánica y plantas 
industriales 
 Alquitranes o aceites vegetales o minerales y sus derivados 
 Pinturas, barnices, lacas, entre otros. 
 Productos combustibles que puedan causar explosiones o poner en 
peligro el sistema de drenaje 
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 Desechos sólidos mayores de 2” de diámetro, para lo cual deberá 
colocarse una rejilla en el drenaje de la pila. 
 Soda cáustica u otro material corrosivo que pueda alterar el pH y dañar la 
vida microbiana en la fosa séptica 
 Aguas cuya temperatura sea mayor de 65 °C. 
 
Los usuarios del servicio deben abstenerse, en general, de arrojar al 
sistema de drenaje interno los siguientes materiales: trapos, basuras, papeles 
diferentes al higiénico u otro tipo de implementos o desperdicios en las pilas e 
inodoros.  
  
Debido a que el sistema se diseña estrictamente como sanitario, se 
deberá ejercer un estricto control para evitar que las conexiones de agua de 
lluvia, tanto las procedentes de patios o techos como las de las calles, sean 
conectadas por los vecinos a la red de drenaje. 
 
El mantenimiento del sistema de alcantarillado se deriva en dos partes el 
mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo: 
 
 Mantenimiento preventivo: es la acción de protección de las partes del 
sistema de drenaje, con la finalidad de evitar daños y disminuir 
percances asegurando la continuidad del servicio. 
 
 Mantenimiento correctivo: es la acción de reparación de daños y 
desperfectos de los elementos que constituyen el sistema, pueden 
suceder por desgaste, accidentes o desastres naturales. 
 
El mantenimiento del sistema se debe realizar en cada uno de sus 
componentes de la siguiente manera: 
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Acometidas domiciliares: son el inicio del sistema, habrá que darles 
limpieza por lo menos una vez al año, se realiza introduciendo una varilla de 
3/8” y realizando un movimiento que elimine todo elemento que se haya 
quedado estancado. 
 
Tubería central: se limita a mantenimiento correctivo, en casos de 
taponamiento o fugas ocasionadas por múltiples razones, entre las más 
importantes se puede mencionar exceso de peso sobre los caminos donde se 
instala la tubería, trabajos de construcción en áreas aledañas a la tubería, etc. 
En el caso de viviendas nuevas que deseen conectarse al sistema de drenaje 
deberán tener las consideraciones técnicas necesarias y velar porque la 
instalación quede de buena manera, así como que el recubrimiento de la 
tubería se realice de la mejor manera posible para evitar que esta conexión se 
convierta en un punto vulnerable del sistema. 
 
Pozos de visita: el mantenimiento se circunscribe a limpieza periódica, 
aproximadamente una vez al año, esto se realizará destapando los pozos y 
haciendo una limpieza con una varilla de 3/8”. 
 
Considerando que los pozos de visita tienen como función principal la de 
inspección, estos se convierten en un elemento primordial en el mantenimiento 
correctivo del sistema, en el momento que exista un taponamiento en la tubería 
será por medio de los pozos de visita que se podrá identificar el punto exacto 
del taponamiento,  se deberá tener cuidado con el mantenimiento de las 
tapaderas de los pozos de visita, ya que son unidades muy sensibles a 






2.2.3.16. Elaboración de planos finales del sistema 
 
Se elaboraron planos que contienen la planta general y perfiles del 
sistema, detalles de pozos de visita, acometidas y fosas sépticas. Los planos 
deben contener toda la información necesaria, tales como cotas del terreno, 
cotas invert de entrada y de salida, ubicación y distancia de pozos de visita, 
diámetro de tubería, cantidad de tubos, pendiente del terreno y de tuberías. 
 
Se elaboraron 9 planos los cuales son: 
 
 Planta densidad de vivienda 
 Planta topográfica 
 Planta general del alcantarillado sanitario 
 Planta – perfil 1 
 Planta – perfil 2 
 Planta – perfil 3 
 Detalle de pozo de visita 
 Detalle de acometida domiciliar 




Se realizó el presupuesto aplicando el procedimiento y criterios del caso de 








Tabla XXXIV.       Presupuesto, alcantarillado sanitario 
 
CUADRO DE INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS 
NOMBRE PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 
EL CASERÍO SAN JOSE, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ,  
SACATEPÉQUEZ 
MUNICIPIO: San Lucas Sacatepéquez 
DEPARTAMENTO: Sacatepéquez 
         
1. DRENAJE SANITARIO 





Limpieza, trazo y 
estaqueado (incluye 
remoción de adoquín) 
prelimin
ares 
1 509,44 M Q            13,06 Q             19 709,26 
1.2 Replanteo topográfico 
Topogra
fía 
1 509,44 M Q              2,90 Q               4 377,38 
1.3 
Excavación línea de 
drenaje h=variable m 
excava
ción 
3 414,00 M³ Q          101,16 Q           345 360,24 
1.4 
Tubería PVC (diam.  6") 
de Norma ASTM-D3034 
tubería 1 484,44 M Q          235,78 Q           350 001,26 
1.5 
Tubería PVC (diam. De 
8") de Norma ASTM-
D3034 
tubería 30,00 M Q          358,76 Q             10 762,80 
1.6 
Pozo de visita; PV Ø 30" 
h= 1.40 m - 2.00 m 
pozo 
visita 
14,00 unidad Q       4 186,88 Q             58 616,32 
1.7 
Pozo de visita; PV Ø 30" 
h=2.01 m - 4.00 m 
pozo 
visita 
4,00 unidad Q       6 194,60 Q             24 778,40 
1.8 
Pozo de visita; PV Ø 30" 
h=4.01 m - 6.80 m 
pozo 
visita 
5,00 unidad Q       8 961,35 Q             44 806,75 
1.9 
Pozo de visita pv-6 a pv-
10; PV Ø 30" h=2.01 m - 
4.00 m (incluye 




5,00 unidad Q       8 459,64 Q             42 298,20 
1.10 
Pozo de visita PV-4, PV-
11, PV-14, PV-15; PV Ø 
30" h=4.01 m - 6.80 m 
(incluye disipadores de 
energía, pozo fundido) 
pozo 
visita 
5,00 unidad Q       9 949,77 Q             49 748,85 
1.11 
Acometida domiciliar; 




232,00 unidad Q       2 441,07 Q           566 328,24 
1.12 Relleno y compactación Relleno 3 414,00 m³ Q            69,50 Q           237 273,00 
1.13 
Restitución de adoquín y 
limpieza final 




Continuación de la tabla XXXIV. 
 
1.14 




12,00 unidad Q     66 076,01 Q           792 912,12 
Total del proyecto Q         2 614 634,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.3.18.  Análisis socioeconómico 
 
Se realiza este tipo de evaluación para identificar si el proyecto es factible 
de realizar e identificar su costo-beneficio, se realiza con dos conceptos 
importantes con los cuales se debe familiarizar al momento de realizar análisis 
de ese tipo, estos son; (VPN) valor presente neto y (TIR) tasa interna de 
retorno. 
 
2.2.3.18.1.   Valor presente neto 
 
Se emplea para evaluar las inversiones a largo plazo, permite verificar la 
rentabilidad de un proyecto comparando futuros ingresos y egresos 
transformados al presente, si la inversión cumple el objetivo obtendremos un 
VPN>0; esto indicará que el proyecto es rentable e inclusive podría 
incrementarse el porcentaje de utilidad, si el VPN=0; no genera ganancia ni 
pérdida y se deben tomar en cuenta otros criterios para identificar la factibilidad 
del proyecto, si el VPN<0; entonces el proyecto no es rentable y se deben 
buscar otras alternativas. 
VPN = Ingresos − Egresos 




Al obtener un valor negativo en el valor presente neto se determina que el 
proyecto no es rentable, pero por ser un proyecto de carácter social no se 
estipulan ingresos por parte del ente administrativo. 
 
2.2.3.18.2.   Tasa interna de retorno 
 
Se define como la tasa de interés que transforma el valor presente neto en 
cero, es decir, hace que los ingresos y egresos sean iguales buscando el 
equilibrio de la inversión. Se calcula con la siguiente formula. 
 
TIR =
tasa 1 + tasa 2 ∗ VPN ± VPN −
VPN +  −VPN −
+ tasa 2 
 
Donde: 
Tasa 1 = no existe 
Tasa 2 = 1% 
VPA- = -1 821 721,00 
VPN + = no existe 
 
Para realizar el cálculo de este factor se necesita conocer factores de 
ingreso y por ser un proyecto de carácter social no se manifiesta ningún 
ingreso, por lo tanto no es posible calcular este factor, en otras palabras no hay 







































1. El análisis de las necesidades da como resultado trabajar en la 
planificación y construcción de infraestructura adecuada y programas 
relacionados al tema de salud en el municipio de San Lucas 
Sacatepéquez. 
    
2. El edificio de dos niveles para el centro de Salud se diseñó cumpliendo 
los parámetros estructurales mencionados en códigos como el ACI 318-
08, AGIES y normas establecidas por Conred, con lo que se logró  
proveerle comodidad y seguridad. 
  
3. El sistema de alcantarillado sanitario cumple con parámetros de diseño 
normados por el Infom, obteniendo un sistema útil y durable para el 
ornato del lugar y eliminar focos de contaminación, contribuyendo al 
mejoramiento de la salud y condiciones ambientales. 
 
4. Se alcanza instruir en el tema de educación sanitaria con un plan de 
operación y mantenimiento del alcantarillado sanitario capacitando a los 
miembros del Cocode del caserío San José. 
 
5. La aldea Choacorral, actualmente no cuenta con instalaciones 
adecuadas para la cobertura del servicio de salud, por lo que se ha 
realizado el diseño para la construcción del proyecto de un edificio de 
dos niveles que albergará al centro de Salud, con el cual se pretende 



































A la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez: 
 
1. Ejecutar las propuestas aquí presentadas con personal calificado en el 
campo de la ingeniería civil para garantizar trabajos de calidad que 
cumplan con las especificaciones técnicas, planos y la utilización de 
materiales de calidad, previamente analizados mediante pruebas de 
laboratorio. 
 
2. Utilizar mano de obra local con el objetivo de crear fuentes de ingresos 
para las familias del lugar, el cual puede ser tomado como un aporte 
comunitario orientado a mejorar las condiciones de vida. 
 
3. Capacitar al Cocode, organización comunitaria, para transmitir los 
conocimientos en el aspecto de operación y el mantenimiento del 
alcantarillado sanitario a los habitantes del caserío San José, en busca 
de lograr alcanzar la vida útil funcionando adecuadamente. 
 
4. Incorporar a la ejecución del proyecto del alcantarillado sanitario una 
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Apéndice 1.         Diagrama de momento de carga muerta en vigas para 
el marco del eje 2 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 2.         Diagrama de momento de carga muerta en columnas 
para el marco del eje 2 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 4.          Diagrama de momento de carga viva en vigas para el 
marco del eje 2 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 5.          Diagrama de momento de carga viva en columnas 
para el marco del eje 2 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 6.          Diagrama de momento de carga sísmica en vigas para 
el marco del eje 2 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 7.          Diagrama de momento de carga sísmica en columnas 
para el marco del eje 2 
 

































PROYECTO:  ALCANTARILLADO SANITARIO, CASERIO SAN JOSE, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DE A DH S (%) Qd (l/s) Ø S (%) SECC. LLENA VEL (m/s) COT. INVERT PROF. POZO







ACT FUT INICIO FINAL INICIO FINAL
A
A 1 100,33 99,92 62,17 0,66 9 9 54 166 4,31 4,18 0,002 0,47 1,38 6 0,66 1,03 18,75 0,100 0,180 0,41 0,59 98,93 98,52 1,40 1,43 0,60 52,79 51,65 1,70
1 2 99,92 97,95 63,54 3,10 36 45 270 829 4,10 3,85 0,002 2,21 6,38 6 3,10 2,23 40,65 0,150 0,260 1,15 1,60 98,49 96,52 1,43 1,46 0,60 55,10 53,94 1,74
2 3 97,95 97,27 80,72 0,84 6 51 306 940 4,07 3,82 0,002 2,49 7,17 6 0,84 1,16 21,16 0,230 0,400 0,77 1,05 96,49 95,81 1,46 1,49 0,60 71,39 69,92 2,21
3 4 97,27 97,86 85,23 -0,69 6 57 342 1 050 4,05 3,79 0,002 2,77 7,95 6 1,00 1,27 23,09 0,230 0,400 0,85 1,14 95,78 94,93 1,49 6,72 0,60 209,90 208,35 2,33
4 5 97,86 96,41 50,34 2,88 7 74 444 1 363 4,00 3,71 0,002 3,55 10,11 6 0,40 0,80 14,60 0,330 0,610 0,65 0,86 91,14 90,94 6,72 6,16 0,60 194,50 193,58 1,38
5 6 96,41 91,39 53,23 9,43 4 87 522 1 603 3,96 3,66 0,002 4,14 11,73 6 0,50 0,89 16,32 0,340 0,620 0,74 0,97 90,25 89,99 6,16 2,50 0,60 138,26 137,29 1,46
6 7 91,39 88,65 25,77 10,63 6 93 558 1 713 3,95 3,64 0,002 4,41 12,46 6 5,00 2,83 51,62 0,190 0,330 1,69 2,31 88,89 87,60 2,50 2,50 0,60 38,66 38,18 0,71
7 8 88,65 85,91 25,77 10,63 6 99 594 1 824 3,93 3,62 0,002 4,67 13,19 6 5,00 2,83 51,62 0,200 0,340 1,74 2,35 86,15 84,86 2,50 2,50 1,60 103,08 102,61 0,71
8 9 85,91 83,05 29,11 9,82 7 106 636 1 953 3,92 3,59 0,002 4,98 14,04 6 5,00 2,83 51,62 0,200 0,350 1,74 2,39 83,41 81,95 2,50 2,50 0,60 43,67 43,13 0,80
9 10 83,05 80,19 29,11 9,82 8 114 684 2 100 3,90 3,57 0,002 5,34 14,99 6 5,00 2,83 51,62 0,210 0,360 1,79 2,42 80,55 79,09 2,50 2,50 1,60 116,44 115,91 0,80
10 11 80,19 76,12 49,44 8,23 4 118 708 2 174 3,89 3,56 0,002 5,51 15,47 6 5,45 2,95 53,89 0,210 0,360 1,87 2,53 77,69 75,00 2,50 6,80 0,60 138,00 137,10 1,35
11 12 76,12 75,71 10,16 4,04 0 126 756 2 321 3,88 3,53 0,002 5,86 16,41 6 0,50 0,89 16,32 0,410 1,000 0,82 1,02 69,32 69,26 6,80 6,48 0,60 40,48 40,29 0,28
12 13 75,71 74,97 40,77 1,82 3 140 840 2 579 3,85 3,50 0,002 6,46 18,04 6 0,50 0,89 16,32 0,430 0,490 0,84 0,89 69,23 69,03 6,48 5,97 0,60 152,21 151,46 1,12
13 14 74,97 74,68 30,38 0,95 3 143 858 2 634 3,84 3,49 0,002 6,59 18,39 6 0,50 0,89 16,32 0,440 0,490 0,85 0,89 69,00 68,85 5,97 5,86 0,60 107,82 107,27 0,83
14 DES 74,68 72,35 25,00 9,32 0 232 1 392 4 274 3,70 3,31 0,002 10,31 28,27 8 0,50 1,09 35,19 0,370 0,670 0,94 1,20 68,82 68,69 5,86 0,60 43,96 43,15 1,22
18 17 82,33 79,31 67,08 4,50 45 45 270 829 4,10 3,85 0,002 2,21 6,38 6 4,50 2,68 48,97 0,140 0,240 1,33 1,84 80,93 77,91 1,40 1,46 0,60 57,55 56,33 1,84
17 16 79,31 76,14 35,68 8,88 5 62 372 1 142 4,04 3,76 0,002 3,00 8,59 6 8,88 3,77 68,79 0,140 0,230 1,87 2,52 77,85 74,68 1,46 1,49 0,60 31,56 30,91 0,98
16 15 76,14 75,50 21,21 3,02 16 78 468 1 437 3,99 3,69 0,002 3,73 10,61 6 3,00 2,19 39,99 0,200 0,350 1,35 1,85 74,65 74,02 1,49 1,51 0,60 19,08 18,69 0,58
15 14 75,50 74,68 27,17 3,02 2 89 534 1 640 3,96 3,65 0,002 4,23 11,97 6 0,40 0,80 14,60 0,360 0,680 0,68 0,89 72,35 72,24 1,51 2,44 0,60 32,16 31,67 0,74
B C 96,32 98,28 54,25 -3,61 5 5 30 92 4,35 4,25 0,002 0,26 0,78 6 3,40 2,33 42,57 0,050 0,090 0,60 0,88 94,52 92,68 1,80 5,63 0,75 151,25 150,26 1,48
C D 98,28 98,46 24,99 -0,72 0 5 30 92 4,35 4,25 0,002 0,26 0,78 6 3,40 2,33 42,57 0,050 0,090 0,60 0,88 92,65 91,80 5,63 6,66 0,75 115,25 114,80 0,68
D 4 98,46 97,86 38,52 1,56 5 10 60 184 4,30 4,16 0,002 0,52 1,53 6 1,55 1,58 28,74 0,090 0,150 0,59 0,81 91,77 91,17 6,69 6,69 0,75 193,35 192,65 1,05
E F 94,02 95,30 20,58 -6,22 3 3 18 55 4,39 4,31 0,002 0,16 0,48 6 4,50 2,68 48,97 0,040 0,060 0,60 0,78 92,62 91,69 1,40 3,64 0,75 38,87 38,49 0,56
F G 95,30 97,17 35,04 -5,34 4 7 42 129 4,33 4,21 0,002 0,36 1,09 6 2,20 1,88 34,24 0,070 0,120 0,60 0,84 91,66 90,89 3,64 6,28 0,75 130,26 129,62 0,96
G 5 97,17 96,41 32,27 2,36 2 9 54 166 4,31 4,18 0,002 0,47 1,38 6 1,80 1,70 30,97 0,080 0,140 0,59 0,84 90,86 90,28 6,31 6,13 0,75 150,48 149,89 0,88
H J 73,86 75,84 54,57 -3,63 4 4 24 74 4,37 4,28 0,002 0,21 0,63 6 3,40 2,33 42,57 0,050 0,080 0,60 0,81 72,46 70,60 1,40 5,27 0,75 136,40 135,40 1,49
J 11 75,84 76,12 55,87 -0,50 4 8 48 147 4,32 4,19 0,002 0,41 1,24 6 2,20 1,88 34,24 0,070 0,120 0,60 0,84 70,57 69,35 5,27 6,77 0,75 252,25 251,23 1,53
K L 77,38 75,65 76,19 2,27 4 4 24 74 4,37 4,28 0,002 0,21 0,63 6 3,50 2,37 43,19 0,050 0,080 0,61 0,82 75,98 73,31 1,40 2,34 0,75 106,76 105,37 2,08
L 12 75,65 75,71 76,00 -0,08 7 11 66 203 4,29 4,15 0,002 0,57 1,68 6 1,60 1,60 29,20 0,090 0,160 0,60 0,86 73,28 72,07 2,37 3,64 0,75 171,27 169,88 2,08
O P 89,49 85,59 44,82 8,70 6 6 36 111 4,34 4,23 0,002 0,31 0,94 6 8,70 3,73 68,09 0,040 0,080 0,83 1,30 88,09 84,19 1,40 1,43 0,75 47,55 46,74 1,23
P 17 85,59 79,31 56,74 11,07 6 12 72 221 4,28 4,13 0,002 0,62 1,83 6 11,07 4,21 76,81 0,060 0,100 1,22 1,69 84,16 77,88 1,43 1,43 0,75 60,85 59,81 1,55
M N 77,31 75,74 71,35 2,20 5 5 30 92 4,35 4,25 0,002 0,26 0,78 6 3,40 2,33 42,57 0,050 0,090 0,60 0,88 75,91 73,48 1,40 2,29 0,75 98,62 97,32 1,95
N 15 75,74 75,50 56,38 0,43 4 9 54 166 4,31 4,18 0,002 0,47 1,38 6 1,90 1,74 31,82 0,080 0,140 0,61 0,86 73,45 72,38 2,29 3,12 0,75 114,23 113,20 1,54
1 509,45 104,55 3 413,99 3 386,10
Fuente: elaboración propia.
















Apendice 9.          Planos del proyecto de la edificación de dos niveles 
para el centro de Salud de la aldea Choacorral,  
San Lucas Sacatepéquez.  
 
 
 1/14 plano de planta arquitectónica  
 2/14 plano de elevaciones 
 3/14 plano de planta acotada y niveles 
 4/14 plano de planta de acabados 
 5/14 plano de plantilla de ventanas y puertas 
 6/14 plano de planta de armado de losas 
 7/14 plano de vigas y secciones 
 8/14 plano de distribución y armado de columnas 
 9/14 plano de armado de cimentación 
 10/14 plano de instalaciones hidráulicas (agua potable) 
 11/14 plano de planta de instalaciones hidráulicas (drenaje) 
 12/14 plano de planta de instalaciones hidráulicas (pluvial) 
 13/14 plan de planta de instalaciones eléctricas (iluminación) 


























































Apendice 9.          Planos del proyecto de sistema de alcantarillado 
sanitario para el caserio San Jose, San Lucas Sacatepéquez.  
 
 
 1/9 plano de planta de densidad de vivienda  
 2/9 plano de planta de topografía 
 3/9 plano de planta general del alcantarillado sanitario 
 4/9 plano de planta-perfil 1 
 5/9 plano de planta-perfil 2 
 6/9 plano de planta-perfil 3 
 7/9 plano de detalle de pozos de visita 
 8/9 plano de detalles de acometidas domiciliares 





























































Anexo 1.         Estudio de suelos, ensayo de compresión triaxial 
 
Fuente: Centro de Investigación de Ingeniería. 
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